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Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

ANO

2016

Sistema de Abastecimento

Municipio de Arraiolos Data da Amostragem Arraiolos e llhas
11-04-2016 09-05-2016 06-06-2016

Par8metros Unidades 2:"' de z,eal_ ;::élies Z,umpﬁr\:l:lies Café “Laparra” - llhas AnAtr:n.io Manuel Pelicio Beja I(:‘I:ieles_ Pequito - Zona| pr<qio | Minimo | Méximo | VP
Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/l 3 100.00% 100.00% 0.2 0.6 0.2 0.333 0.2 0.6 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Aluminio Ug/l Al 1 100.00% 100.00% 43 43 43 43 200
Amodnio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Numero de colénias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <100
Numero de colénias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 4 4 4 4 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 350 350 350 350 2500
Clostridium perfringens UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 20
pH - 1 100.00% 100.00% 8.1 8.1 8.1 8.1 6.5-9
Ferro ug/l Fe 1 100.00% 100.00% <50 < 50 < 50 <50 200
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Nitritos mg/l NO2 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Cheiro a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvacdo NTU 1 100.00% 100.00% <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 4
Controlo de Inspecgao
Benzo(a)pireno 0.01 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.005 <0.005| <0.005| <0.005 0.01
Calcio mg/l Ca 1 100.00% 100.00% 41 41 41 41 -
Chumbo 7.0 ug/l Pb 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 25
Cobre 5.0 ug/l Cr 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 2000
Dureza Total mg/l CaCO3 1 100.00% 100.00% 230 230 230 230 -
Enterococos 0 UFC/100 ml amostra 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Magnésio mg/l 1 100.00% 100.00% 32 32 32 32 -
Niquel 6.0 ug/l Ni 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 20
Benzo(b)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Benzo(k)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Benzo(ghi) perileno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Cloroférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromoférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Dibromoclorometano ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromodiclorometano ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Radao Bq/l 1 100.00% 100.00% <10 <10 <10 <10 100




EDITAL

P [N Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano ANO 2016
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro
/"’gsﬁa.\ Sistema de Abastecimento
Municipio de Arraiolos Data da Amostragem Igrejinha
11-04-2016 09-05-2016 06-06-2016
5 5 —5 — - - = = « »
Parametros Unidades 2. ) de éeal_ »;\Analles é»umplr\en':hes Capi - Coop. Abast. Prod./Quiosque "O Pogo Restaurante “O Pateo Médio | Minimo | Méximo | VP
Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mgl/l 3 100.00% 100.00% 0.6 0.2 04 04 0.2 0.6 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Aluminio Ug/l Al 1 100.00% 100.00% <30 <30 <30 <30 200
Amonio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Numero de coldnias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <100
Numero de coldnias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 336 336 336 336 2500
Clostridium perfringens UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 20
pH - 1 100.00% 100.00% 7.8 7.8 7.8 7.8 6.5-9
Ferro ug/l Fe 1 100.00% 100.00% <50 <50 <50 <50 200
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Nitritos mg/l NO2 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Cheiro a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvagdo NTU 1 100.00% 100.00% <05 <05 <05 <05 4
Controlo de Inspecgao
Benzo(a)pireno 0.01 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.005 <0.005| <0.005| <0.005 0.01
Calcio mg/l Ca 1 100.00% 100.00% 46 46 46 46 -
Chumbo 7.0 ug/l Pb 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 25
Cobre 5.0 ug/l Cr 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 2000
Dureza Total mg/l CaCO3 1 100.00% 100.00% 240 240 240 240 -
Enterococos 0 UFC/100 ml amostra 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Magnésio mgl/l 1 100.00% 100.00% 30 30 30 30 -
Niquel 6.0 ug/l Ni 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 20
Benzo(b)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(k)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(ghi) perileno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Cloroférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromoférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Dibromoclorometano ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromodiclorometano ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Radao Bq/l 1 100.00% 100.00% <10 <10 <10 <10 100
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Municipio de Arraiolos

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

EDITAL

Data da Amostragem

ANO

2016

Sistema de Abastecimento
S.Pedro da Gafanhoeira

11-04-2016 09-05-2016 06-06-2016

i e ‘ T 2:"” de z,eal_ ﬁ.\:élies Z,umplr\:l:lies gz:;:l Ludovico e Silvia|Escola Primaria Junta de Freguesia Médio | Minimo | Méximo | VP
Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/l 3 100.00% 100.00% 0.2 0.6 0.2 0.333 0.2 0.6 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Aluminio Ug/l Al 1 100.00% 100.00% <30 <30 <30 <30 200
Amodnio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Numero de colénias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 5 5 5 5 <100
Numero de colénias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 253 253 253 253 2500
Clostridium perfringens UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 20
pH - 1 100.00% 100.00% 7 7 7 7 6.5-9
Ferro ug/l Fe 1 100.00% 0.00% 208 208 208 208 200
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Nitritos mg/l NO2 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% 1.6 1.6 1.6 1.6 5
Cheiro a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvacdo NTU 1 100.00% 100.00% <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 4
Controlo de Inspecgao
Benzo(a)pireno 0.01 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.005 <0.005| <0.005| <0.005 0.01
Calcio mg/l Ca 1 100.00% 100.00% 23 23 23 23 -
Chumbo 7.0 ug/l Pb 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 25
Cobre 5.0 ug/l Cr 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 2000
Dureza Total mg/l CaCO3 1 100.00% 100.00% 160 160 160 160 -
Enterococos 0 UFC/100 ml amostra 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Magnésio mg/l 1 100.00% 100.00% 24 24 24 24 -
Niquel 6.0 ug/l Ni 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 20
Benzo(b)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Benzo(k)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Benzo(ghi) perileno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Cloroférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromoférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Dibromoclorometano ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromodiclorometano ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Radao Bq/l 1 100.00% 100.00% <10 <10 <10 <10 100

Contra Andlise
Parametros Unidades DATA VR

Ferro ug/l Fe 13-07-2016, <50




EDITAL

P [N Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano ANO 2016
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro
/"’gsﬁa.\ Sistema de Abastecimento
Municipio de Arraiolos Data da Amostragem Vimieiro
11-04-2016 09-05-2016 06-06-2016
5 3 T To e T — - - s
TGS Unidades 2. . de Ié’eal' »;\Analles é»umplr\en':hes Restaura,:\te Antiga :’\ntz?l?lo F:::ndo Barrocas —|Estaleiro Municipal Médio | Minimo | Maximo | VP
Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/l 3 100.00% 100.00% 0.4 0.5 0.2 0.367 0.2 0.5 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Aluminio Ug/l Al 1 100.00% 100.00% <30 <30 <30 <30 200
Amodnio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Numero de colénias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <100
Numero de colénias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 530 530 530 530 2500
Clostridium perfringens UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 20
pH - 1 100.00% 100.00% 7.9 7.9 7.9 7.9 6.5-9
Ferro ug/l Fe 1 100.00% 100.00% <50 < 50 < 50 <50 200
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Nitritos mg/l NO2 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Cheiro a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvacdo NTU 1 100.00% 100.00% <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 4
Controlo de Inspecgao
Benzo(a)pireno 0.01 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.005 <0.005| <0.005| <0.005 0.01
Calcio mg/l Ca 1 100.00% 100.00% 55 55 55 55 -
Chumbo 7.0 ug/l Pb 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 25
Cobre 5.0 ug/l Cr 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 2000
Dureza Total mg/l CaCO3 1 100.00% 100.00% 320 320 320 320 -
Enterococos 0 UFC/100 ml amostra 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Magnésio mg/l 1 100.00% 100.00% 44 44 44 44 -
Niquel 6.0 ug/l Ni 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 20
Benzo(b)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Benzo(k)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Benzo(ghi) perileno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l 1 100.00% 100.00% <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -
Cloroférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromoférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Dibromoclorometano ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromodiclorometano ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Radao Bq/l 1 100.00% 100.00% <10 <10 <10 <10 100
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Municipio de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragdao de Conformidade - art.® 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

ANO 2016

Sistema de Abastecimento
Vale do Pereiro

11-04-2016 06-06-2016
Parametros Unidades Z.°’ . de|% . Andlies|%  Analies(Associagao Reformados Sociedade Recreativa Médio Minimo | Maximo VP
nalises |Realizadas Cumprem

Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 2 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/| 2 100.00% 100.00% 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 2 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Aluminio Ug/l Al 1 100.00% 100.00% < 30 < 30 < 30 < 30 200
Amonio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Numero de colénias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <100
Numero de colénias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 316 316 316 316 2500
Clostridium perfringens UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 20
pH -- 1 100.00% 100.00% 7.6 7.6 7.6 7.6 6.5-9
Ferro ug/l Fe 1 100.00% 100.00% < 50 < 50 < 50 < 50 200
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Nitratos Mg/l NO3 1 100.00% 100.00% 11 11 11 11 50
Nitritos mg/l NO2 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Cheiro a 25°C -- 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C -- 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvagao NTU 1 100.00% 100.00% <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 4
Controlo de Inspecgéao
Antiménio 0.1 ug/l Sb 1 100.00% 100.00% < 3.5 < 3.5 < 3.5 < 3.5 5
Arsénio 5.0 ug/l As 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 10
Benzeno 0.2 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.26 < 0.26 < 0.26 < 0.26 1
Benzo(a)pireno 0.01 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.005 <0.005 <0.005| < 0.005 0.01
Boro 0.05 mg/l B 1 100.00% 100.00% <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 1
Bromatos 0.001 ug/l BrO3 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 25
Cadmio 1 ug/l Cd 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Calcio mg/l Ca 1 100.00% 100.00% 40 40 40 40 -
Chumbo 7.0 ug/l Pb 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 25
Cianetos 0.005 ug/l Cn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Cobre 5.0 ug/l Cr 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 2000
Cromio 2.0 ug/l Cu 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 50
1,2 — dicloroetano 0.3 ug/l 1 100.00% 100.00% <0.9 < 0.9 <0.9 < 0.9 3
Dureza Total mg/l CaCO3 1 100.00% 100.00% 220 220 220 220 -
Enterococos 0 UFC/100 ml amostra 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Fluoretos 0.3 mg/l F 1 100.00% 100.00% 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5
|Magnésio mg/| 1 100.00% 100.00% 29 29 29 29 -
Mercturio 0.0002 ug/l Hg 1 100.00% 100.00% <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1
Niquel 6.0 ug/l Ni 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 20
Benzo(b)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(k)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(ghi) perileno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/| 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
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Municipio de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragdao de Conformidade - art.® 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

ANO 2016

Sistema de Abastecimento
Vale do Pereiro

11-04-2016 06-06-2016
5 ry o — — - -

Parametros Unidades :hé"ses de é’ea"za':g:"es é'ump':;':'es Associagdo Reformados Sociedade Recreativa Médio Minimo | Maximo VP
Selénio 0.01 ug/l Se 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 10
Cloretos 10.0 mg/I Cl 1 100.00% 100.00% 15 15 15 15 250
Tetracloroeteno 0.1 ug/l 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 -
Tricloroeteno 0.1 ug/l 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 -
Cloroférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromoférmio ug/l 1 100.00% 100.00% 9 9 9 9 -
Dibromoclorometano ug/| 1 100.00% 100.00% 5 5 5 5 -
Bromodiclorometano ug/| 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Sodio 3.2 ug/l Na 1 100.00% 100.00% 24 24 24 24 200
Sulfatos 10.0 mg/l SO4 1 100.00% 100.00% 21 21 21 21 250
Alfa Total Ba/l 1 100.00% 100.00% < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1
Beta Total Ba/l 1 100.00% 100.00% < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1
Dose Indicativa mSv/yr 1 100.00% 100.00% < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1
Radio Ba/l 1 100.00% 100.00% <10 <10 <10 <10 100
Clortolurdo ug/L 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Desetilterbutilazina 0.025 ug/I 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Linurido 0.06 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| < 0.025 0.1
Terbutilazina 0.025 ug/I 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Ometoato ug/L 1 100.00% 100.00% < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1
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Municipio de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragdao de Conformidade - art.® 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

ANO 2016

Sistema de Abastecimento
Santana do Campo

11-04-2016 06-06-2016
Parametros Unidades ‘r:."’ . de|% . Andlies|%  Analies(Mini-Mercado Barbara Café "Redeas Curtas" Médio Minimo | Maximo VP
nalises |Realizadas Cumprem

Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 2 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/| 2 100.00% 100.00% 0.3 <01 < 0.2 < 0.1 0.3 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 2 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Aluminio Ug/l Al 1 100.00% 100.00% 38 38 38 38 200
Amoénio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Numero de colénias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% > 300 > 300 > 300 > 300 <100
Numero de colénias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 98 98 98 98 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 323 323 323 323 2500
Clostridium perfringens UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% 24 24 24 24 20
pH -- 1 100.00% 100.00% 7.6 7.6 7.6 7.6 6.5-9
Ferro ug/l Fe 1 100.00% 100.00% < 50 < 50 < 50 < 50 200
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Nitratos Mg/l NO3 1 100.00% 100.00% <10 <10 <10 <10 50
Nitritos mg/l NO2 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% 1.8 1.8 1.8 1.8 5
Cheiro a 25°C -- 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C -- 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvagao NTU 1 100.00% 100.00% 0.95 0.95 0.95 0.95 4
Controlo de Inspec¢éao
Antiménio 0.1 ug/l Sb 1 100.00% 100.00% <35 <35 < 3.5 < 3.5 5
Arsénio 5.0 ug/l As 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 10
Benzeno 0.2 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.26 < 0.26 < 0.26 < 0.26 1
Benzo(a)pireno 0.01 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.005 < 0.005| <0.005| < 0.005 0.01
Boro 0.05 mg/l B 1 100.00% 100.00% < 0.3 < 0.3 <0.3 <0.3 1
Bromatos 0.001 ug/l BrO3 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 25
Cadmio 1 ug/l Cd 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Calcio mg/l Ca 1 100.00% 100.00% 38 38 38 38 -
Chumbo 7.0 ug/l Pb 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 25
Cianetos 0.005 ug/l Cn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Cobre 5.0 ug/l Cr 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 2000
Cromio 2.0 ug/l Cu 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 50
1,2 — dicloroetano 0.3 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 3
Dureza Total mg/l CaCO3 1 100.00% 100.00% 210 210 210 210 -
Enterococos 0 UFC/100 ml amostra 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Fluoretos 0.3 mg/l F 1 100.00% 100.00% 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5
|Magnésio mg/| 1 100.00% 100.00% 28 28 28 28 -
Mercturio 0.0002 ug/l Hg 1 100.00% 100.00% < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 1
Niquel 6.0 ug/l Ni 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 20
Benzo(b)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(k)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(ghi) perileno ug/| 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
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Municipio de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragdao de Conformidade - art.® 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

ANO 2016

Sistema de Abastecimento
Santana do Campo

11-04-2016 06-06-2016
5 S —Ts — — o "

Parametros Unidades ‘r:;‘é"ses de é,ea"za,:g:hes é,ump;:;l;hes Mini-Mercado Barbara Café "Redeas Curtas Médio Minimo | Maximo VP
Selénio 0.01 ug/l Se 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 10
Cloretos 10.0 mg/I Cl 1 100.00% 100.00% 39 39 39 39 250
Tetracloroeteno 0.1 ug/l 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 -
Tricloroeteno 0.1 ug/l 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 -
Cloroférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromoférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Dibromoclorometano ug/| 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromodiclorometano ug/| 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Sodio 3.2 ug/l Na 1 100.00% 100.00% 33 33 33 33 200
Sulfatos 10.0 mg/l SO4 1 100.00% 100.00% 11 11 11 11 250
Alfa Total Ba/l 1 100.00% 100.00% < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1
Beta Total Ba/l 1 100.00% 100.00% < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1
Dose Indicativa mSv/yr 1 100.00% 100.00% <01 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1
Radio Ba/l 1 100.00% 100.00% <10 <10 <10 <10 100
Clortolurdao ug/L 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Desetilterbutilazina 0.025 ug/I 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Linurido 0.06 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Terbutilazina 0.025 ug/I 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Ometoato ug/L 1 100.00% 100.00% < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1
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Municipio de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano

Demonstragdao de Conformidade - art.® 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

ANO 2016

Sistema de Abastecimento
Aldeia da Serra / Bardeiras

11-04-2016 06-06-2016
Parametros Unidades 2.°’. de|% . Andlies|%  Andlies(Posto Médico - Aldeia da|Restaurante "O Telheiro" - Médio Minimo | Maximo VP
nalises |Realizadas Cumprem |Serra Carrascal

Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 2 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/| 2 100.00% 100.00% 0.2 0.3 0.25 0.2 0.3 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 2 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Aluminio Ug/l Al 1 100.00% 100.00% < 30 < 30 < 30 < 30 200
Amonio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Numero de colénias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <100
Numero de colénias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 424 424 424 424 2500
Clostridium perfringens UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 20
pH -- 1 100.00% 100.00% 7.9 7.9 7.9 7.9 6.5-9
Ferro ug/l Fe 1 100.00% 100.00% < 50 < 50 < 50 < 50 200
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Nitratos Mg/l NO3 1 100.00% 100.00% 33 33 33 33 50
Nitritos mg/l NO2 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Cheiro a 25°C -- 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C -- 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvagao NTU 1 100.00% 100.00% <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 4
Controlo de Inspecgéao
Antiménio 0.1 ug/l Sb 1 100.00% 100.00% < 3.5 < 3.5 < 3.5 < 3.5 5
Arsénio 5.0 ug/l As 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 10
Benzeno 0.2 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.26 < 0.26 < 0.26 < 0.26 1
Benzo(a)pireno 0.01 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.005 <0.005 <0.005| < 0.005 0.01
Boro 0.05 mg/l B 1 100.00% 100.00% <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 1
Bromatos 0.001 ug/l BrO3 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 25
Cadmio 1 ug/l Cd 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Calcio mg/l Ca 1 100.00% 100.00% 53 53 53 53 -
Chumbo 7.0 ug/l Pb 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 25
Cianetos 0.005 ug/l Cn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Cobre 5.0 ug/l Cr 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 2000
Cromio 2.0 ug/l Cu 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 50
1,2 — dicloroetano 0.3 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.9 < 0.9 <0.9 < 0.9 3
Dureza Total mg/l CaCO3 1 100.00% 100.00% 260 260 260 260 -
Enterococos 0 UFC/100 ml amostra 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Fluoretos 0.3 mg/l F 1 100.00% 100.00% 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5
|Magnésio mg/| 1 100.00% 100.00% 32 32 32 32 -
Mercturio 0.0002 ug/l Hg 1 100.00% 100.00% < 0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1
Niquel 6.0 ug/l Ni 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 20
Benzo(b)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(k)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(ghi) perileno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/| 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
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Municipio de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragdao de Conformidade - art.® 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

ANO 2016

Sistema de Abastecimento
Aldeia da Serra / Bardeiras

11-04-2016 06-06-2016
5 S —Ts — — - .. —

Parametros Unidades :hé"ses de é’ea"za':g:"es é'ump':;':'es ::f:: ikl = AR e z:f:::;:rte O Telheiro™ - Médio Minimo | Maximo VP
Selénio 0.01 ug/l Se 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 10
Cloretos 10.0 mg/I Cl 1 100.00% 100.00% 54 54 54 54 250
Tetracloroeteno 0.1 ug/l 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 -
Tricloroeteno 0.1 ug/l 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 -
Cloroférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromoférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Dibromoclorometano ug/| 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromodiclorometano ug/| 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Sodio 3.2 ug/l Na 1 100.00% 100.00% 48 48 48 48 200
Sulfatos 10.0 mg/l SO4 1 100.00% 100.00% 35 35 35 35 250
Alfa Total Ba/l 1 100.00% 100.00% < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1
Beta Total Ba/l 1 100.00% 100.00% < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1
Dose Indicativa mSv/yr 1 100.00% 100.00% <01 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1
Radao Ba/l 1 100.00% 100.00% <10 <10 <10 <10 100
Clortolurdo ug/L 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Desetilterbutilazina 0.025 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Linurdo 0.06 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Terbutilazina 0.025 ug/I 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Ometoato ug/L 1 100.00% 100.00% < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1
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Municipio de Arraiolos

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragdao de Conformidade - art.® 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

ANO 2016

Sistema de Abastecimento
Venda do Duque

11-04-2016 06-06-2016
Parametros Unidades ‘r:."’ . de|% . Andlies|%  Analies(Monte da Estalagem Estacao da CP Médio Minimo | Maximo VP
nalises |Realizadas Cumprem

Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 2 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/| 2 100.00% 100.00% <01 > 15 0.8 < 0.1 > 15 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 2 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Aluminio Ug/l Al 1 100.00% 100.00% < 30 < 30 < 30 < 30 200
Amonio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Numero de colénias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% > 300 > 300 > 300 > 300 <100
Numero de colénias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% > 300 > 300 > 300 > 300 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 518 518 518 518 2500
Clostridium perfringens UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 20
pH -- 1 100.00% 100.00% 7.9 7.9 7.9 7.9 6.5-9
Ferro ug/l Fe 1 100.00% 100.00% < 50 < 50 < 50 < 50 200
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Nitratos Mg/l NO3 1 100.00% 100.00% <10 <10 <10 <10 50
Nitritos mg/l NO2 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Cheiro a 25°C -- 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C -- 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvagao NTU 1 100.00% 100.00% < 0.5 < 0.5 < 0.5 <0.5 4
Controlo de Inspecgédo
Antimonio 0.1 ug/l Sb 1 100.00% 100.00% <35 <35 <35 < 3.5 5
Arsénio 5.0 ug/l As 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 10
Benzeno 0.2 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.26 < 0.26 < 0.26 < 0.26 1
Benzo(a)pireno 0.01 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.005 < 0.005| <0.005| < 0.005 0.01
Boro 0.05 mg/l B 1 100.00% 100.00% < 0.3 <0.3 < 0.3 <0.3 1
Bromatos 0.001 ug/l BrO3 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 25
Cadmio 1 ug/l Cd 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Calcio mg/l Ca 1 100.00% 100.00% 72 72 72 72 -
Chumbo 7.0 ug/l Pb 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 25
Cianetos 0.005 ug/l Cn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Cobre 5.0 ug/l Cr 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 2000
Cromio 2.0 ug/l Cu 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 50
1,2 — dicloroetano 0.3 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 3
Dureza Total mg/l CaCO3 1 100.00% 100.00% 350 350 350 350 -
Enterococos 0 UFC/100 ml amostra 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Fluoretos 0.3 mg/l F 1 100.00% 100.00% 0.2 0.2 0.2 0.2 1.5
|Magnésio mg/| 1 100.00% 100.00% 41 41 41 41 -
Mercturio 0.0002 ug/l Hg 1 100.00% 100.00% 0.47 0.47 0.47 0.47 1
Niquel 6.0 ug/l Ni 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 20
Benzo(b)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(k)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(ghi) perileno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
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Municipio de Arraiolos

Demonstragdao de Conformidade - art.® 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano

Data da Amostragem

ANO 2016

Sistema de Abastecimento
Venda do Duque

11-04-2016 06-06-2016
S S —Ts — =

Parametros Unidades :hé"ses de é’ea"za':g:"es é"ump':::'es Monte da Estalagem Estagdo da CP Médio Minimo | Maximo VP
Selénio 0.01 ug/l Se 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 10
Cloretos 10.0 mg/I Cl 1 100.00% 100.00% 120 120 120 120 250
Tetracloroeteno 0.1 ug/l 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 -
Tricloroeteno 0.1 ug/l 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 -
Cloroférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromoférmio ug/l 1 100.00% 100.00% 9 9 9 9 -
Dibromoclorometano ug/| 1 100.00% 100.00% 7 7 7 7 -
Bromodiclorometano ug/| 1 100.00% 100.00% 6 6 6 6 -
Sodio 3.2 ug/l Na 1 100.00% 100.00% 44 44 44 44 200
Sulfatos 10.0 mg/l SO4 1 100.00% 100.00% 23 23 23 23 250
Alfa Total Ba/l 1 100.00% 100.00% < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1
Beta Total Ba/l 1 100.00% 100.00% < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1
Dose Indicativa mSv/yr 1 100.00% 100.00% < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1
Radio Ba/l 1 100.00% 100.00% <10 <10 <10 <10 100
Clortolurdo ug/L 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Desetilterbutilazina 0.025 ug/I 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Linurdo 0.06 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| < 0.025 0.1
Terbutilazina 0.025 ug/I 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| <0.025 0.1
Ometoato ug/L 1 100.00% 100.00% < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1
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Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragdao de Conformidade - art.® 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2016

Sistema de Abastecimento

Municipio de Arraiolos Data da Amostragem Sabugueiro
11-04-2016 06-06-2016

Parametros Unidades :'né"ses de z’ea"za':g:"es oé'ump':;':'es Café "Moitas Supermercado "Canoa Médio Minimo | Maximo VP
Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 2 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/I 2 100.00% 100.00% < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 2 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Aluminio Ug/l Al 1 100.00% 100.00% 160 160 160 160 200
Amodnio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Numero de colénias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 38 38 38 38 <100
Numero de colénias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 31 31 31 31 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 365 365 365 365 2500
Clostridium perfringens UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% 9.2 9.2 9.2 9.2 20
pH - 1 100.00% 100.00% 7.9 7.9 7.9 7.9 6.5-9
Ferro ug/l Fe 1 100.00% 100.00% 138 138 138 138 200
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 0.00% 70 70 70 70 50
Nitratos Mg/l NO3 1 100.00% 100.00% 33 33 33 33 50
Nitritos mg/l NO2 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% 3.5 3.5 3.5 3.5 5
Cheiro a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvagao NTU 1 100.00% 100.00% 1.9 1.9 1.9 1.9 4
Controlo de Inspecgédo
Antiménio 0.1 ug/l Sb 1 100.00% 100.00% <35 <35 <35 <35 5
Arsénio 5.0 ug/l As 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 10
Benzeno 0.2 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.26 < 0.26 < 0.26 < 0.26 1
Benzo(a)pireno 0.01 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.005 < 0.005| <0.005| < 0.005 0.01
Boro 0.05 mg/I B 1 100.00% 100.00% < 0.3 < 0.3 <0.3 <0.3 1
Bromatos 0.001 ug/l BrO3 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 25
Cadmio 1 ug/l Cd 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Calcio mg/l Ca 1 100.00% 100.00% 18 18 18 18 -
Chumbo 7.0 ug/l Pb 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 25
Cianetos 0.005 ug/l Cn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Cobre 5.0 ug/l Cr 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 2000
Crémio 2.0ug/l Cu 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 50
1,2 — dicloroetano 0.3 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 3
Dureza Total mg/l CaCO3 1 100.00% 100.00% 110 110 110 110 -
Enterococos 0 UFC/100 ml amostra 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Fluoretos 0.3 mg/l F 1 100.00% 0.00% 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5
|Magnésio mg/l 1 100.00% 100.00% 16 16 16 16 -
Mercurio 0.0002 ug/l Hg 1 100.00% 100.00% <0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 1
Niquel 6.0 ug/l Ni 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 20
Benzo(b)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(k)fluoranteno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Benzo(ghi) perileno ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ugl/l 1 100.00% 100.00% < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 -
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Demonstragdao de Conformidade - art.® 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano

ANO 2016

Sistema de Abastecimento

Municipio de Arraiolos Data da Amostragem Sabugueiro
11-04-2016 06-06-2016
o 0, Ali, 0, Ali, ~ " B " " "
Parametros Unidades :hé"ses de é’ea"za':g:"es é"ump':::'es Café "Moitas Supermercado "Canoa Médio Minimo | Maximo VP
Selénio 0.01 ug/l Se 1 100.00% 100.00% <3 <3 <3 <3 10
Cloretos 10.0 mg/I Cl 1 100.00% 100.00% 81 81 81 81 250
Tetracloroeteno 0.1 ug/l 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 -
Tricloroeteno 0.1 ug/l 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 -
Cloroférmio ug/l 1 100.00% 100.00% 7 7 7 7 -
Bromoférmio ug/l 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Dibromoclorometano ug/| 1 100.00% 100.00% <5 <5 <5 <5 -
Bromodiclorometano ug/| 1 100.00% 100.00% 7 7 7 7 -
Sédio 3.2 ug/l Na 1 100.00% 100.00% 48 48 48 48 200
Sulfatos 10.0 mg/l SO4 1 100.00% 100.00% 34 34 34 34 250
Alfa Total Ba/l 1 100.00% 100.00% < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1
Beta Total Ba/l 1 100.00% 100.00% < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1
Dose Indicativa mSv/yr 1 100.00% 100.00% < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1
Radao Ba/l 1 100.00% 100.00% <10 <10 <10 <10 100
Clortolurdo ug/L 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| < 0.025 0.1
Desetilterbutilazina 0.025 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| < 0.025 0.1
Linurdo 0.06 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| < 0.025 0.1
Terbutilazina 0.025 ug/l 1 100.00% 100.00% < 0.025 <0.025| <0.025| < 0.025 0.1
Ometoato ug/L 1 100.00% 100.00% < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.1
Contra Analise
Parametros Unidades DATA VR
Manganés Ug/l Mn B 40
Fluoretos 0.3 mg/l F B 0.6




