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Municipio de Arraiolos

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

EDITAL

Data da Amostragem

ANO 2017

Sistema de Abastecimento
Arraiolos e llhas

09-10-2017 06-11-2017 11-12-2017

Par8metros Unidades 2:"' ~ de z,eal_ ﬁ.\:élies Z,umplr\:l:lies Il]{;as;aurante "A Horta" - ﬁn?ina - Outeiro S. Pedro - Zerst_aurante "0 Alentejano” | i | Minimo | Méximo | VP
Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/l 3 100.00% 100.00% 1.2 1 0.8 1 0.8 1.2 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Aménio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Numero de coldnias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <100
Numero de coldnias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 780 780 780 780 2500
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% 2.4 2.4 2.4 2.4 20
pH - 1 100.00% 100.00% 7.5 7.5 7.5 7.5 6.5-9
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Cheiro a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvagao NTU 1 100.00% 100.00% <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 4
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P [N Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro
/"’gsﬁa.\ Sistema de Abastecimento
Municipio de Arraiolos Data da Amostragem Igrejinha
09-10-2017 06-11-2017 11-12-2017
o o) ali o) ali i ™" =
TGS Unidades 2. » de é:eal_ ﬁ.\:alles é»umplr\enl:hes Momentos Empolgantes Junta de Freguesia Café"Prates Médio | Minimo | MEXIS | VP

Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mgl/l 3 100.00% 100.00% 0.2 <01 0.3 <02 <041 0.3 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Amonio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0.5
Numero de coldnias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <100
Numero de coldnias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 690 690 690 690 2500
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% 24 24 24 24 20
pH - 1 100.00% 100.00% 7.3 7.3 7.3 7.3 6.5-9
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Cheiro a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvagdo NTU 1 100.00% 100.00% <05 <05 <05 <05 4
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EDITAL

Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

ANO

2017

Sistema de Abastecimento
S.Pedro da Gafanhoeira

06-11-2017
A , N.° de|% Analies(%  Analies|Farmacia Nova Alentejo de o - ..
Parametros Unidades Andlises Realizadas Cumprem Montemor ) Médio Minimo | Maximo VP
Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/| 1 100.00% 100.00% 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0




EDITAL

ANO 2017

P [N Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro
/"’gsﬁa.\ Sistema de Abastecimento
Municipio de Arraiolos Data da Amostragem Vimieiro
09-10-2017 06-11-2017 11-12-2017
5 3 —5 — — n - - P - -
Parametros Unidades 2.  de éeal_ ﬁ.\:alles é)umpir\enl:hes Sntoruo Bernardino Mira|Café Restaurante "O Pico” [Farmacia Moreira Médio | Minimo | Méximo | VP

Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mgl/l 3 100.00% 100.00% 04 1 0.6 0.667 0.4 1 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Amonio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% < 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
Numero de colénias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <100
Numero de colénias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <20
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 840 840 840 840 2500
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% 2.8 2.8 2.8 2.8 20
pH - 1 100.00% 100.00% 7.6 7.6 7.6 7.6 6.5-9
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Cheiro a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvagdo NTU 1 100.00% 100.00% <05 <05 <05 <05 4
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Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

06-11-2017

ANO

2017

Sistema de Abastecimento
Vale do Pereiro

Parimetros Unidades N.°' _ de|% . Andlies|%  Andlies|Associagcdo de Reformados Médio Minimo | Maximo VP
Analises Realizadas Cumprem

Controlo de Rotina R1

Bactérias coliformes UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0

Desinfetante residual mg/| 1 100.00% 100.00% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2-0.6

Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
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Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

06-11-2017

ANO

2017

Sistema de Abastecimento
Santana do Campo

Parametros Unidades N.°' . de(% . Anadlies|%  Analies|Centro de Dia e SAD Médio Minimo | Maximo VP
Analises Realizadas Cumprem

Controlo de Rotina R1

Bactérias coliformes UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0

Desinfetante residual mg/| 1 100.00% 100.00% 0.9 0.9 0.9 0.9 0.2-0.6

Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
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Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

ANO

2017

Sistema de Abastecimento
Aldeia da Serra / Bardeiras

06-11-2017
Parimetros Unidades N.°' _ de(% . Anadlies|%  Analies|Padaria "Almodovar" Médio Minimo | Maximo VP
Analises Realizadas Cumprem Carrascal
Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/| 1 100.00% 100.00% 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
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Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

Data da Amostragem

ANO

2017

Sistema de Abastecimento
Venda do Duque

06-11-2017
Parametros Unidades N.°' . de(% . Analies|%  Analies|Estacdo da CP Médio Minimo | Maximo VP
Analises Realizadas Cumprem
Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/| 1 100.00% 100.00% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
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Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstragao de Conformidade - art.° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

ANO 2017

Sistema de Abastecimento

Data da Amostragem Sabugueiro
06-11-2017
Parametros Unidades N.°' . de(% . Andlies|%  Anadlies Estaleirt? da Junta de Médio Minimo | Maximo VP
Andlises Realizadas Cumprem Fredquesia

Controlo de Rotina R1

Bactérias coliformes UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/| 1 100.00% 100.00% 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0




