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Controlo de Qualidade Humana Destinada ao Consumo Humano
Demonstracdo de Conformidade - art.’° 17°, Dec. Lei n.° 306/2008, de 27 de Setembro

EDITAL

ANO 2015

Sistema de Abastecimento

Municipio de Arraiolos Data da Amostragem Arraiolos e llhas
12-10-2015 09-11-2015 07-12-2015

Parémetros Unidades E."' de ‘Iy'\‘oealizadA::“es Z,ump‘r\:r:"es x:ci.na "Autonac” gantina - Outeiro de S. iirlrali_oteca Municipal Médio | Minimo | Méximo | VP
Controlo de Rotina R1
Bactérias coliformes UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/l 3 100.00% 100.00% <041 0.6 0.2 <03 <041 0.6 0.2-0.6
Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 3 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0 0 0
Controlo de Rotina R2
Numero de colénias a 22 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 <100
Numero de colénias a 37 °C UFC/1 ml 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 <20
Amoénio mg/l NH4 1 100.00% 100.00% 0 0 0 0 0.5
Condutividade uS/cm a 20° 1 100.00% 100.00% 522 522 522 522 2500
Cor Mg/l Pt-Co 1 100.00% 100.00% <2 <2 <2 <2 20
pH - 1 100.00% 100.00% 7.9 7.9 7.9 7.9 6.5-9
Manganés Ug/l Mn 1 100.00% 100.00% <15 <15 <15 <15 50
Oxidabilidade mg/l 02 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 5
Cheiro a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Sabor a 25°C - 1 100.00% 100.00% <1 <1 <1 <1 3
Turvagao NTU 1 100.00% 100.00% <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 4




