
Minímo Máximo Previstas Realizadas

Bactérias coliformes (N/100ml) 0 0 0 1 1 100% 0 100%

Escherichia coli (E.coli) (N/100ml) 0 0 0 1 1 100% 0 100%

Desinfetante residual (mg/l) - 0,8 0,8 1 1 100% - -

Enterococos (N/100ml) 0 0 0 1 1 100% 0 100%

Número de colónias a 22ºC (N/ml) - 0 0 1 1 100% - -

Número de colónias a 36ºC (N/ml) - 0 0 1 1 100% - -

Turvação (NTU) 4 <0.10 <0.10 1 1 100% 0 100%

pH (unidades de pH a 20ºC) 6.5–9.5 7,6 7,6 1 1 100% 0 100%

Condutividade (µS/cm a 20ºC) 2500 720 720 1 1 100% 0 100%

Cor (mg/l PtCo) 20 <5.0 <5.0 1 1 100% 0 100%

Cheiro, a 25ºC (Factor diluição a 25ºC) 3 <2 <2 1 1 100% 0 100%

Sabor, a 25ºC (Factor diluição a 25ºC) 3 <2 <2 1 1 100% 0 100%

Informação complementar relativa às situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Data: 

15/02/2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade 

da água distribuída, nos termos do Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros

Valor 

Paramétrico 

(VP)

Valores Determinados N.º Total de Análises
% Análises 

Realizadas

N.º Análises > 

VP

% Cumprimento 

do VP

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano 4º Trimestre de 2022

Ponto de Entrega: Igrejinha Concelho: Arraiolos
01 de Outubro

31 de Dezembro


