Municipio de Arraiolos

www.cm-arraiofos.pt

Cémara Municipal

EDITAL N.° 25/2025

Controlo de Qualidade de Agua destinada ao Consumo Humano

Jorge Joaquim Piteira Macau, Presidente da Camara Municipal de Arraiolos:

Torna Publico de harmonia com o disposto no n°. 1, do art®. 17°. do Decreto-Lei 306/2007, de 27
de agosto, que os Relatérios respeitantes as analises de agua para consumo humano dos
Sistemas de Abastecimento Publico referentes ac 3° Trimestre de 2025 estdo afixados no
Edificio dos Pagos do Concelho e nas Juntas de Freguesia, podendo ser consultados durante o
periodo de funcionamento, ou seja, de 22 a 62 Feira, nos seguintes horarios:

— Edificio dos Pacos do Concelho — das 9,00 as 17,00 horas;
— Juntas de Freguesia — das 9,00 as 12,30 horas e das 14,00 as 17,00 horas.

Mais se torna publico que os Relatérios estao disponiveis no site da C.M.A. - www.cm-arraiolos.pt.

Para conhecimento geral se publica o presente que vai ser afixado nos lugares do costume deste
concelho.

Arraiolos e Pacos do Concelho, aos 3 de novembro de 2025

O Presidente da Camara,

Jorge baquim Piteira Macau




CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS
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Controlo de Qualidade de Agua Destinada ao Consumo Humano

Para efeitos do disposto no n.° 1 do artigo 32,° do D.L. n.? 69/2023, de 21 de agosto, publica-se os
resultados oblidos nas analises de verificagdo de conformidade para a qualidade de agua dos

sistemas de abastecimento publico referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2025.

O Municipio de Arraiolos realiza um programa de confrolo da qualidade da agua, aprovado pela
Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuocs (ERSAR), gue incide sobre os sistemas de
distribuicdo no concelho de Arraiolos, com colheitas regulares nos pontos estratégicos dos sistemas

de abastecimento de agua.

Em cumprimento com a legislacdo em vigor divulga-se os resultados de Controlo de Rotina 1,
Controlo de Inspecéo e Controlo de Pesticidas realizados nos sistemas de abastecimento de agua do
concelho durante o terceiro trimestre de 2025, Todas as analises foram efetuadas em laboratorio

externo acreditado para o efeito.

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua fornecida esta em conformidade com

as normas de gualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto..

As ndo conformidades detetadas durante este periodo foram tratadas tendo em conta o disposto no
Decreto-Lei n® 69/2023, de 21 de agosto, concluindo-se que se trataram de situacdes pontuais sem

qualquer continuidade.

Para constar se publica o presente e outros de igual teor que poderdo ser consultados em

https://www.cm-arraiolos.pt/servicos/aguas-e-saneamento/controlo-da-qualidade-da-agua-para-

consumo-humano/ e véo ser afixados nos lugares publicos do estilo,

Pacos de Concelho, 04 de novembro de 2025

O Chefe de Divisdo da DOM

/‘/7{;/ Yl er r'\\%;/é
7 J f
(Vitor Manuel Pereira Marques




DADOS DO GONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 20 TRIMESTRE
' ICONCELHO DE ARRAIOLOS
y . CAMARA MUNICIPAL
. O ° DE ARRAIOLOS
Nt ZONA DE ABASTECIMENTO: ARRAIOLOS 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.” 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da
gualidade da agua da rede pablica, através de andlises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Analises (PCQA)
N.° Anali % %
Parametro (unidades) superiores § Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
{Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual - mg/ <1 07 - - 3 3 100%
iCheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
fSabor a 25 °C 3 Fator de diluigic <1 <1 0 100% 1 1 100%
I_pH 26,5 e<95 Unidades pH 7.8 7.6 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uSiema 20 °C 726 726 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5 <5 Q 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.3 <03 0 100% 1 1 100%
{Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
{Nimero de colénias a 22 °C — N/mi <1 <1 0 100% 1 1 100%
INmero de colénias a 36 °C s N/mil o 0 0
{Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0
IAluminio 200 wg/L Al 0 0
IAmoénio 0.50 mg/t NH. 0 0
Benzo(a)pireno 4,010 pgh 0 0
ICalcio e mg/l Ca — - 0 0
IChumbo 10 pg/ Pb ¢} 5]
iCobre 2.0 mg/l Cu o o
ICrémio 50 pgll Cr 0 0
Dureza total — mg/l CaCO: - - 4] 0
[Ferro 200 ygi Fe 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP}): 0.10 [ELe]ll
Benzo(b}fluoranteno| — ug/ - e 0 0
Benzo(kjfluoranteno e pgh e e 0 0
Benzo(ghi)perileno — pgi - —— 0 0
Indeno(t,2,3-cd)pireno) e pgh s - 0 0
fMagnésio i mgfl Mg - e 1] 0
Manganés 50 g/l Mn 0 0
INitritos 0.50 ma/l NO; 0 0
niquel 20 gl Ni Q 0
iOxidabilidade 5,0 mgll Oz 0 0
Trihalometanos - total (THM): 100 ual
Cloroformio) e uali o - 4] o]
Bromoformio| — pg — — [} 0
Bromodiclorometano —— Hgh — — Q Q
Dibromoclorometano) o ugh — — 0 0
Radao 500 Ba/l 0 0

finformacdo complementar relativa a agdo das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nao se registaram situacdes
de incumprimento do VP. /xﬂ@l\
&

Z
Responsavel: Vitor Marques ,“%/ F)ata da publicitacao no website: 04/11/2025
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG NO 2° TRIMESTRE
ke ICONCELHO DE ARRAIOLOS
P g ' SAMARA MUNICIPAL
g — ‘,’" DE ARRAIOLOS
(705- m“,.\o\? ZONA DE ABASTECIMENTO: S. PEDRO DA GAFANHOEIRA 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacic da
lqualidade da agua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Anédlises (PCQA)
N.° Anali % %
Parametro (unidades) superiores §Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
iIEscherichia coli (E. Coli) 0 N/100 mi 0 g [#] 100% 1 1 100%
[Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual e mg/t 0.4 0.4 e e 1 1 100%
[Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicao <1 <1 0 100% 1 1 100%
ISabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
feH 265e<9,5 Unidades pH 7 7 o] 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/iema 20 °C 388 288 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagao 4 UNT <3 <3 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mi <1 <1 8] 100% 1 1 100%
Namero de colonias a 22 °C — N/mi 0 0
fNbmero de colénias a 36 °C - N/mi — — 0 0
Clostridium perfringens 0 N/100 mi o] [}
Aluminio 200 ug/L Al 4 0
Ambnio 0,50 mg/l NH, o} 0
Benzo(a)pireno 0.010 pgh 0 0
Calcio e mg/l Ca e - 0 0
Chumbo 10 pod Pb 0 0
iCobre 2.0 mgf Cu 0 0
Cromio 50 pa/l Cr 0 0
Dureza total — mg/t CaCO; - — 0 0
fFetro 200 ug/l Fe 0 0
Hidrocarbonetos Aromaéticos
Policiclicos (HAP): 0.10 pgh
Benzo(b)fluoranteno) — ug - - 0 0
Benzo{kjfluoranteno) — g/l — — 0 0
Benzo(ghijperileno — uall -— — 0 0
Indeno(1,2,3~cd)pireno| — ug/l — o 0 0
fMagnésio o mgli Mg s e 0 0
IManganés 50 g/ Mn 0 3
Mitritos 0,50 mgf NO; 0 0
Niguel 20 ug/ Ni 0 0
IOxidabilidade 50 mg/l Oz 0 0
Trihalometanos - total (THM): 100 ugh
Cloroférmio - uall e e g 0
Bromoformio| - ugh e — 0 0
Bromodiclorometano| — ugh — -— 0 0
Dibromoclorometano| — ygh — — 0 0
fRaddo 500 Ba/l 0 0
finformacdo complementar relativa a averiguwﬂm&ﬁ‘ ityacoes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nao se registaram situagdes
de incumprimento do VP, 2
Responsavel: Vitor Marques W Fata da publicitacao no website: 04/11/2025
(o O
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 3 TRIMESTRE
"B ICONCELHOC DE ARRAIOLOS
o SAMARA MUNICIPAL
ol = DE ARRAIOLOS
7 5 hna*‘c\? ZONA DE ABASTECIMENTO: VIMIEIRO 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.’ 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.” 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagio da
lqualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR),
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Analises (PCQA)
N.7 Analises % %
Parametro (unidades) supericres § Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo | Méximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
Eschen'chia coli (E. Coli) 0 N/100 mi 0 0 D 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual e mg/l 0.6 0,8 — - 3 3 100%
iCheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e <95 Unidades pH 7.8 7.8 0 100% 1 1 100%
ICondutividade 2500 1Slem a 20 °C 689 689 0 100% 1 1 100%
iCor 20 mgl PiCo <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacao 4 UNT 03 0.3 0 100% 1 1 100%
[Enterococos 0 N/100 ml 0 ) 0 100% 1 1 100%
Nimero de colonias a 22 °C —— MN/mi <1 <1 - o 1 1 100%
Mdamero de colonias a 36 °C — M/ml e e g 0
(Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0
iAluminio 200 pa/l. Al 0 0
Amdnio 0,50 mg/t NH. 0 0
fBenzol(a)pireno 0,010 pgh o] o]
Calcio — mg/ Ca — e g 0
(Chumbo 10 ygil Pb 0 0
iCobre 2.0 mg/l Cu 0 ¢}
ICromio 50 ugll Cr 0 0
Dureza total - mg/l CaCOs - - 0 0
Ferro 200 ugll Fe 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos {(HAP): 0,10 paht
Benzo(b)fluoranteno o ugh — - [¢] Q
Benzo(k)fluoranteno s ugll ol Sl 0 0
Benzo{ghi)perileno e pafl — — Q 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno| — pg/l o e 0 0
[Magnésio — mg/l Mg o - Q 0
{Manganés 50 gl Mn 0 0
INitritos 0,50 mgll NO; 0 0
Niguel 20 pg/l Ni Q 0
iOxidabilidade 50 mgh Oz 0 0
'Trihalometanos - total (THM): 100 pg/l
Cloroférmiol - pafl e - 0 4]
Bromoférmio — ugh — -— 0 0
Bromodiclorometano — ugfl - — Q 0
Dibromoclorometano — ug/l e e 0 0
Raddo 500 B/ Q 0
finformacdo complementar relativa a averi do das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): N3o se registaram situacdes de
incumprimento do VP. /u5
z
Responsavel: Vitor Marques —7/ I.[')ata da publicitagdo no website: 04/11/2025
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CAMARA MUNICIPAL

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
[CONCELHO DE ARRAIOLOS

3° TRIMESTRE

DE ARRAIOLOS

B
O annt

ZONA DE ABASTECIMENTO: VALE DE PEREIRO

2025

JEm conformidade com o Decreto-Lei n® 30
qualidade da agua da rede publica, através
(PCCQIA) aprovado pela autoridade compete

6/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagdo da
de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
nte (ERSAR).

Valor Paramétrico (VF) Valores obtidos N.° Andlises (PCQA}
N.? Anali % %o
Parametro {unidades) superiores §Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo |Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (E. Coll} C NIT00 mi 3 i T00% 7 1 T00%
§Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 Q 100% 1 1 100%
Desinfetante residual — mgh 0.2 02 -~ — 1 i 100%
ICheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <4 1 100% 1 1 100%
§Sabora 25°C 2 Fator de diluigdo il <1 100% 1 1 100%
pH 265e<95 Unidades pH 72 72 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 S/lem a 20°C 513 513 100% 1 1 100%
iCor 20 mg/l PtCo <5 <5 100% 1 1 100%
i Turvacao 4 UNT 03 03 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 o] 100% 1 1 100%
tN&mero de colénias a 22 °C - N/mi <1 <1 e - 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C - N/mil - -— 0 o]
[Clostridium perfringens 0 N/1GO ml 0 a
Aluminio 200 Mo/l Al 9] o]
Amonio 0,50 mgh NH. 0 [i]
Antiménio 50 ugll Sb 0 [§]
Arsénio 0 ug/t As 4] 8]
Benzeno 1.0 Heli} 0 o]
Iéenzn(a)pirenn 0.010 pa/l 0 [§]
{Boro 1.0 mg/l B 0 [4
Bromatos 10 g Brs; 0 0
Cadmio 50 hgfl Cd [} 0
Calclo — mg/i Ca —- -— 0 [4]
Cianetos 50 g CN 0 0
Cloretos 250 mg/l Cl 2] 0
Chumbo 10 ugh Pb 3] )
Cobre 2.0 mg/i Cu o] Q
Cromio 50 ug/l Cr 0] 0
1,2 — dicloroetano 30 yafl 0 0
rDureza total e mg/l CaCOs o 0 0
I_F_erro 200 vgll Fe 4 0
Fluoretos 15 mgl/l F 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 010 pa/l g 0
Benzo{b)fluoranteno) —- Lgh — -— o] 0
Benzo(k}fluoranteno) = gl e n Q 8]
Benzo(ghi)perileno - ugfl — — a 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno - pall — — 0 0
':Magnésio - ma/l Mg e ram 5] 8]
Manganés 50 gl Mn ] 9
Nitratos 50 mg/i NOs 0 [i]
Nitritos 0.50 mg/t NO, 0 0
fiercario 70 gl Hg [ i
Niguel 20 Lgh Ni 0 i
Oxidabilidade 50 mgh O: 0 0
Pesticidas — Total * 05 ugh
Atrazinal 0.1 ught 4] Q
Desetifatrazina Q.1 ugh 0 0
Bentazonal 0.1 ug/l 0 0
Dimetoato| 01 uglt 0 0
Ometoato 0.1 uglt i} )
Diuréo| 0.1 ug/l 0 4]
Isoproturdo Al ug/l [1] 0
Linurao| a1 ug/l 0 4}
Tebuconazol 01 ug/l 8] 0
Terbutilazina 0.1 ug/l 4] 0
Simazina 0.1 ug/l a 0
Desetilterbutilazina) 01 ugll 9] 0
Desetilsimazina 0,1 ugll [1] a
Clorpirifos] 01 ug/l Q 0
Mertibuzinaj 01 ug/l a 0
fSeiénio 10 1ol S ] [
Sedio 200 mg/l Na G 0
Sulfatos 250 mgi SO, 0 0
Tetracloroetenc e Tricloroeteno: 10 pg/l 0 a
Tetracloroeteno - uglt = - O g
Tricloroeteno — g/l - e O 0
Trihalometanos - total (THM): 100 ugfl 4] Q
Cloroférmiol — uafl . - 0 Q
Bromoférmio e wall o o 0 0
Bromodiclorometano — ugh — - 0 Q
Dibromociorometano - pafl o — 0 g
Dose indicativa 0.10 mSv 0 0
Raddo 500 Bgit 0 0

informagdo complementar relativa & ayed
incumprimento da VP, C / )

dp das situagées de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nao se registaram situacdes de

Responsavel: Vitor Marques

o7 >

Faia da publicitagdo no website: 04/11/2025
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG NO o
; CONCELHO DE ARRAIOLOS S FRIMESIRE
CAMARA MUNICIPAL
¥ DE ARRAIOLOS
pemart’ = ZONA DE ABASTECIMENTO: VENDA DO DUQUE 2028
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.” 152}3{)07‘ de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacao da
gualidade da agua da rede puablica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(ECQA) apravado pola autoridade compeisnts (EROARL
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos —_— " N.° Analises (PCQA) %
- o a
Parametro (unidades} superiores {Cumprimento Anilises
VP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coll (E. Coll) 0 NI100 mi 0 0 5 T00% 7 7
[Bactérias coliformes 0 N/100 ml a 2 0 100% 1 1
Desinfetante residual e mafl 0.1 01 e - 1 1
iCheiro a 25 °C 3 Fator de diluigac <1 -1 100% 1 1
fSabora 25°C 3 Fator de diluigdo <1 3 100% 1 1
H 26,5 e85 Unidades pH P 3 100% 1 1
Condutividade 2500 pSfem a 20°C 656 556 100% 1 1
Cor 20 mg/l PtCo <5 <5 100% 1 1
Turvacao 4 UNT 03 03 100% i 1
Enterococos 1] N/100 mi 0 a 100% 1 1
Numero de colénias a 22 °C — Nimi -— - [¢] [i]
Numero de coidnias a 36 °C e Nl - e Q 0
Clostridium perfringens 0 N/100 mi o] o]
Aluminio 200 Hg/L Al 0 0
Amonio 0.50 mg/ NH, [#] [4]
Antimonio 50 ugl Sh 0 a
Arsénio 10 uglt As 0 0
Iﬁenzena 1.0 ugh O 0
Benzo(alpireno 0,010 ug/ 0 0
taoro 10 mg/l B 9] )
Bromatos 10 Hg/l BrO; 0 3
iCadmio 50 ugll Cd 0 0
Calclo & myg/l Ca — i Q 0
iCianetos 50 ugh CN 4] a
Cloretos 250 mg/l Ci 0 5]
Chumbo 10 ugh Pb 0 0
iCaobre 20 migh Cu 0 0
(Cromio 50 gl Cr 0 0
1,2 ~ dicloroetano 3.0 paf 0 0
Dureza total - mg/l CaCOs — 0 0
{Ferro 200 pafl Fe o] 0
Fluoretos 1 mg/l F i) 0
Hidrocarborietos Aromdticos Policiclicos (HAP): 0,10 pafl (] 0
Benzo(b)flucranteno) - g/l e o g a
Benzo(kjfluoranteno — pall — = ) Q
Benzo{ghijperileno] — ugh - — 3] a
Indeno(1,2,3-cdjpirenol e pall e — a ]
fMagnésio - mg/l Mg — - 0 0
fManganés 50 ug/t Mn G [
Nitratos 50 mg/l NOs a 0
Nitritos 0,50 mg/l NO» 0 0
§Mercurio 1.0 ug/l Hg 0 0
Eniquel 20 o/t Ni 0 0
Oxidabilidade 50 ma/l O, o i
Pesticidas — Total ' 05 ug/ i 0
Atrazinal 0.1 ughl 0 0
Desetilatrazina 0.1 ug/l [ 0
Bentazonal 01 ugfl 0 0
Dimetoato) 01 ug/l 0 o]
Ometoato) 0.1 ug/l 0 0
Diurdo| 0.1 ug/l 0 a
Isoproturdol 01 ug/l 0 4]
Linurdo 01 ug/ 8] 0
Tebuconazol 01 ug/l 0 o]
Terbutilazina) 01 ug/l a a
Simazinaj 01 ug/l a J
Desetilterbutilazinal 01 ug/l Q ]
Desetilsimazinal 0.1 ug/l Q a
Clorpirifos| 0.1 ug/l g a
Mertibuzina 0,1 ug/l 0 0
Selénio 10 ugll Se 0 [¢]
Sédio 200 mg/l Na 0 O
fSulfatos 250 mgll S0, 5} 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 Lgh 0 0
Tetracloroeteno e uadl — — 0 0
Tricloroeteno — gl — — 0 0
I Trihalometanos - total (THM}). 100 wall 0 0
Cloroférmio| - gl - o 0 0
Bromoférmio — ugh e n 0 0
Bromodiclorometano e pgll e —_ [i] 0
Dibromoclorometano| i ug/l — e Q ]
Dose indicativa 0.10 mSv <0 025 Q 1
fRadao 560 Boil [ 0

informagao complementar relativa a averiguacdo das situa¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Alerta de incumprimento no
parametro ‘Alfa Total". Nédo foram toWﬁE‘?ﬁnelwas parque se concluiu que a dose indicativa & inferior a 0,10 mSv apbs determinacdo dos radionuclidecs
VA

previstos na legislagéo em vigor.

Responsavel; Vitor Marques
i =

Data da publicitac&o no website: 04/11/2025
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 49 TRIMESTRE
i J - ICONCELHO DE ARRAIOLOS
J Z “AMARA MUNICIPAL
2 ~ . " DE ARRAIOLOS
= og-ﬁa,,@'? ZONA DE ABASTECIMENTO: IGREJINHA 2025
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 1562/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da
iqualidade da dgua da rede publica, através de analises pericdicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Analises (PCQA)
N.° Anali % %
Parametro (unidades) superiocres §Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo | Maximo do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
Eschen‘chia coli (E. Coli} 0 N/10Q mi 0 0 0 100% 3 3 100%
IBactérias coliformes 0 N/100 mi ] 0 0 100% 3 3 100%
IDesinfetante residual — mg/l 0.2 0,7 — — 3 & 100%
Cheirca 25°C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabora 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
fpH 265e595 Unidades pH 7.4 7.4 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 1uS/icma 20 °C 596 596 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/ PiCo <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,30 | <0,30 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
[Namero de colonias a 22 °C — N/ml 0 g o e 1 1 100%
fNamero de colénias a 36 °C e Niml — pid g 0
(Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 o]
iAluminio 200 ug/l Al 0 4]
IAménio 0.50 mg/l NH. 0 0
{Benzo(a)pireno 0,010 ugh 0 (4]
Calcio e mg/l Ca - e 0 0
Chumbo 10 ughi Pb 0 0
iCobre 2.0 mg/l Cu 0 0
ICromio 50 ugh Cr 0 0
Dureza total e mgfl CaCO: e -— 0 0
Ferro 200 ug/l Fe 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0,10 ugh
Benzo(b)fluoranteno - pgh — - g 0
Benzo(k)fluoranteno| —— ygit - e 0 0
Benzo{ghi)perileng o g/t -— e 4] o]
Indeno(1,2,3-cd)pireno, - Hgll o o 0 4]
[Magnésio -— mg/l Mg - — 0 Q
fmManganés 50 g/l Mn 0 0
[Nitritos 0,50 mgil NO. 0 0
[Niquel 20 gl Ni o 0
iOxidabilidade 50 mg/l O, 0 0
Trihalometanocs - total {(THM): 100 ug/l
Cloroférmio) — ugh — —— 0 0
Bromoférmio — ugh - - 0 0
Bromodiclorometano o S]] - — 1] 9
Dibromoclorometano - ug/ — e 0 0
Radédo 500 Ba/l 0 0
informacdo complementar relativa a averis 4o das situacbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Ndo se registaram situagdes
de incumprimento do VP. /jﬂa‘?)

IResponsével: Vitor Marques

e

Data da publicitagdo no websife:04/11/2025
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CAMARA MUNICIPAL

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DE ARRAIOLOS

3° TRIMESTRE

DE ARRAIOLOS

%

5 &
OF pur®

ZONA DE ABASTECIMENTO: ALDEIA DA SERRA / BARDEIRAS

2025

rE.m conformidade com o Decreto-Lei n.° 30

6/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificaclo da
gualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua

!F‘CQAI aerovado Eela autoridade comeeta nte (ERSAR).

Valor Paramétrico {(VP) Valores obtidos N.° Anélises (PCQA)
N.? Analises % Yo
Parametro {unidades} supseriores §Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo |Maximo VP do VP Previstas | Realizadas § Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) 0 NI155 mi 0 Q 5] 15- Yo 1 1 100%
[Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 Q 0 100% 1 g 100%
Desinfetante residual e mg/ G.1 01 - — 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicgo <1 <4 0 100% 1 1 100%
Eahor a26°C 3 Fator de diluigdo i < 0 100% 1 1 100%
pH 265 e <95 Unidades pH 77 i 0 100% 1 1 100%
jCondutividade 2500 pS/icm a 20°C &01 /01 0 100% 1 1 100%
iCor 20 mgh PtCo <5 <5 0 100% 1 ] 100%
iTurvacao 4 UNT <0.3 <0.3 0 100% 1 i 100%
{Enterococos i N/100 mi ] ) [ 1007 i i 100%
Numero de colénias a 22 °C — Nimi <1 <1 — — 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C — N/l e o Q [3]
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0
Aluminio 200 uglL Al 0 f¢]
Ambnio 0.50 mg/t NHq ] [¢]
Antiménio 50 ugl Sh 0 o)
Arsénio 10 ugh As 0 0
[Benzeno 10 gl 0 0
Benzo(a)pireno 0,010 pg/l 0 0
I-Qom 1.0 mg/l B 1] 0
Bromatos 10 gl BrOs 0 0
Cadmio 50 pg/ Cd 0 0
Caicio s mg/l Ca oy — 4 0
Cianetos 50 wgl CN 0 o]
Cloretos 250 mgh Ci 0 0
Chiumbo 10 ugll P 0 o]
Cobre 20 mg/l Cu 0 0
Cromio 50 gl Cr 0 ]
1,2 — dicloroetano 3.0 wal 0 0
Dureza total - mg/ CaCOs — e [i] 0
Ferro 200 ugll Fe 9] 0
Fluoretos 15 mall F 0 1]
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP): 0,10 Holt J a
Benzo(bjfluoranteno e polt - e Q a
Benzo(k)fluoranteno| en palt i i 3 0
Benzo{ghi)perileno) — pgfl e — 0 0
indeno{1,2,3-cd)pireno - po/ e e Is] 0
Magnésio - mail Mg — — 0 [¢]
Manganés 50 ugfl Mn 0 6]
Nitratos 50 mg/l NOs 0 0
Nitritos 0.50 mg/l NO; 0 il
fMercario 1.0 pg/t Ho 4] 0
Niguel 20 wglt Ni 0 Q
iOxidabilidade 5.0 mgh Oy 0 0
§Pesticidas — Total 05 ug/l 0 0
Clortolurio] 0.1 ug/l 0 0
Dimetenamida -P 0.1 ug/l 0 Q
fSelénio 10 ug/l Se i ]
Sodio 200 mg/l Na ] a
Sulfatos 250 mgfl SO, 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 uafl 0 1]
Tetracloroeteno — g — — o] a
Tricloroeteno — ught — e ] 0
Trihalometanos - total (THM): 100 pah 0 [¢]
Clorofénmiol — ugdl — — a fs]
Bromoférmio — g/l — e a a
Bromodiclorometano) — ugh — — [ 0
Dibromoclorometano - wafl - - Q 0
*Dose indicativa 0.10 mSv 0 0
Raddo 500 Bgit 0 0

informacao complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nao se registaram situagoes de

incumprimento do VP

Responsavel: Vitor Marques

T—

Data da publicitacdao no website: 11/04/2025
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CAMARA MUNICIPAL

ICONCELHO DE ARRAICLOS

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

3° TRIMESTRE

DE ARRAICLOS

g "
O api®

ZONA DE ABASTECIMENTO: SABUGUEIRO

2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 30
qualidade da agua da rede publica, através

6/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da
de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua

PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos M.° Anélises (PCQA)
N.° Analises Yo %a
Parametro (unidades) superiores § Cumprimento Anélises
VP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
——
{Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 mi 0 1] [1] 100% 1 1 100%
{Bactérias coliformes 0 /100 ml 0 0 q 100% 1 1 100%
Desinfetante residual —- mafl 01 01 0 100% 1 4 100%
ICheiro a 25 °C 3 Fator de diluigdo <1 1 0 100% 1 1 100%
iSabor a 25 °C 3 Fator de diluigdo -1 <1 o] 100% 1 1 100%
ipH 265e<05 Unidades pH 3 B 1 100% 1 1 100%
iCondutividade 2500 pS/em a 20 °C 504 84 0 100% 1 1 100%
Cor 20 ma/l PtCo <5 <5 g 100% 1 1 100%
Turvagao 4 UNT <3 <3 a 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mi 4] g Q 100% 1 1 100%
Namero de coldnias a 22 °C -— N/ml <1 <1 e e Q 0
§Numero de colénias a 36 °C — N/ml - — 8] 0
Clostridium perfringens 0 N/100 mi a 4]
Aluminio 200 g/l Al 0 0
Aménio 0,50 mg/l NH.4 0 [1]
Antiménio 5.0 ugll Sb 0 G
Arsénio 10 Hal As Q a
Benzeno 1.0 ua/l 0 a
Benzo(a)pireno 0,010 pg/ a0 a
Boro 1.0 mg/l B Q Q0
Bromatos 10 ug/t BrOs 0 g
Cadmio 50 ngll Cd [} 0
Calcio - mglt Ca - — 0 0
Cianetos 50 1g/l CN 0 0
Cloretos 250 g/t Cl 5] 0
Chumbo 10 gl Pb 0 0
Cobre 2.0 mgft Cu 0 &
Cromio 50 gl Cr 0 0
1,2 — dicloroetano 30 pafl 0 0
fbumza total — mg/l CaCOs s 0 0
Ferro 200 pal Fe 0 ¢}
!ﬁuoretos 15 man F e | 1 3 300,
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 pg/l 0 [§]
Benzo{b)fluoranteno e 14gfl — — 0 0
Benzo{kjfluoranteno - pall e e o] 8]
Benzo(ghi)perileno) o ugfl e e a 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno — ugi - — 1] 9]
Iﬂagnésro - ma/l Mg - e 8] o]
Manganés 50 gl Mn [f] Q
Nitratos 50 mgfl NO; i i
Nitritos 0.50 mg/ NO; ] 0
fiercurio 10 Hgl Hg 0o [
ENiquet 20 ugh Ni 0 i
r_)xidabilidade 5.0 mgh O: 5 i
Pesticidas — Total 0.5 ugh
Afrazina 0.1 ugfl 0 0
Desetilatrazina Q.1 ugh 0 0
Bentazona a1 ugll 0 0
Dimetoato 0.1 ught 4] 0
Ometoato) 01 ugh 0 0
Diurfio| 0.1 uglt 0 ]
Isoproturio| 0.1 ug/l 0 0
Linurdo 0,1 ugl 0 0
Tebuconazol 0.1 ug/l O 0
Terbutilazinal 0.1 ugfl 0 0
Simazinal 0.1 ug/l [§] 0
Desetilterbutilazina) 0.1 ug/l 0 0
Desetilsimazinal 01 ug/l 9] 0
Clorpirifos 01 ugh 4] [5]
Mertibuzina) 01 ugf 4] 5]
Selénio 10 ugll Se [e] 8]
Sedio 200 mg/l Na ¢ [{]
Sulfatos 250 mafl SO, 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugfl 0 0
Tetracloroeteno - ya/ — — 0 g
Trictoroeteno - [lel]] —— e O 0
Trihalometanos ~ total (THM): 100 [TLeti] [8] 0
Cloroférmio — Hgh — — 0 0
Bromoférmio o ugh P s 4] Q
Bromodiclorometano) e Hgi - e 0 0
Dibromoclerometano — Il - — ] 0
#Dose Indicativa 0.10 mSy =01 0.1 1 1 100%
IRadéio 500 Byt 0 0

Informacéo complementar relativa a averiguacio das situagbes de incumprimento dos VP (causas ¢ medidas correctivas): 1)Alerts de incumprimento no
parametro “Alfa Total’ - Nao foram tomadas medidas corretivas porque se concluiu que a dose indicativa & inferior 2 0.10 mSv apos determinagao dos radionuclideos
previstos na legislagéo em vigor, Z)Wento no parametro Fluretos — Procedeu-se a acbes corretivas recorrendo a revisao de dosagem de didxido de

cloro para tratamento de dgua.

Responsavel: Vitor Margues M
e —

Data da publicitagdo no website: 04/11/2025
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO "
N ICONCELHO DE ARRAIOLOS = ThiEsthE
CAMARA MUNICIPAL
! DE ARRAIOLOS
"w anat ZONA DE ABASTECIMENTO: SANTANA DO CAMPO 2028
[Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacao da
qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Parameétrico (VP) Valores obtidos N.° Analises (PCQA)
N.? Anali % %
Parametro {unidades) superiores §Cumprimento Andlises
VP Unidade Minimo |Maximo do VP Previstas | Realizadas § Realizadas
T — T——
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 mi 0 [5] 100% 1 1 100%
{Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 Q 100% 1 1 100%
Desinfetante residual - mgli 409 <01 e e 1 2 200%
{Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigBo <q <4 1 1 100%
E“:abor a2s°C 3 Fator de diluicao -1 <1 1 1 100%
pH 26,0e<895 Unidades pH 76 76 1 i 100%
Condutividade 2500 uSicma 20°C 520 520 1 1 100%
Cor 20 my/l PtCo <5 <5 1 1 100%
‘Turvagao 4 UNT 0,32 0,32 i) 1 100%
fEnterococos g N/100 mi 0 0 1 1 100%
Namero de colénias a 22 °C — N/mi <1 <1 - - 1 1 100%
Numero de colonias a 36 °C - N/mi — e 0 0
Clostridium perfringens 0 N/100 mi o} 0
Aluminio 200 Hg/l Al 0 0
Amodnio 0.50 mg/t NH. 0 [§]
Antimé6nio 5, Jgfl Sb 0 0
iArsénio 10 ugl As O ]
Benzeno 1.0 wg/ 0 0
Benzo(a)pireno 0.010 wafl 0 0
§Boro 1.0 mall B 0 0
Bromatos 10 wall BrOs 0 0
Cadmio 50 ugh Cd 0 ]
iCalcio — mg/l Ca — — Q 0
(Cianetos 50 ugll CN 9] o]
Cloratos 0.7 gl ] 7 1 2 2007
Cloretos 250 mgh Cl 0 O
Chumbo 10 ugll Pb i [}
Cobre 20 mgfl Cu U a
Cromio 50 ugh Cr j¢] Q
1.2 - dicloroetano 30 Hglt 0 o)
Dureza total s mgh CaCOs — [4 [§
Ferro 200 Ho/l Fe 0 0
Fluoretos 15 mgll F 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP}: .10 poll 0 0
Benzo(bjfluoranteno - ugll - e 0 0
Benzo(k)fluoranteno) e po/t - — 0 1]
Benzo(ghi)perileno - uafl v e 0 0
indeno(1,2.3-cd)pireno| Lol — - 0 0
fiiagnésio - Mol g = E 0 ]
fManganés 50 pg/l Mn 0 0
Nitratos 50 mall NGs 0 0
Nitritos 0,50 mgfl NO: a 0
fMercurio 1.0 Hg/l Hg a 4]
Niquel 20 ugh N G Q
k)x!dabilldade 5.0 mght O; 1] i
Pesticidas - Total’ 0.5 ugfl [¢] 0
Atrazinal 01 ug/l 0 0
Desetilatrazina Q.1 ugfl 0 s}
Bentazonal 0.1 ug/l ol 0
Dimetoato 0.1 ugfl 0 0
Ometoato) 0.1 ugdl 5] 0
Diurdoj 01 gl 0 Q
Isoproturdo 01 ugfl 0 0
Linurdo| 01 ugft O 0
Tebuconazolf 01 ug/ 0 0
Terbutilazina] 01 ugf 0 8]
Simazinal 0.1 ugfl 0 a
Desetilterbutilazina] 0.1 ug/l 0 0
Desetilsimazinal 0.1 ug/l Y] 0
Clorpirifos 0.1 ugi a a
Mertibuzinaj 0,1 ug/l 8] Q
§Seténio 10 ug/l Se a 0
Ecaio 200 mg/l Na [i] [F
ulfatos 250 mall SO 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 gl 0 0
Tetracioroeteno - ugh - - 0 0
Tricloroeteno| — gl e — 0 0
Trihalometanos - total (THM): 100 Halt 0 Q
Cloroférmiol - Hgh —- — 3] 0
Bromoformio e g e — 4] 0
B dicloromet - uall e o 0 0
Dibromoclorometano) e pg/t —— - 0 1]
Dose indicativa 010 mSv 0 0
Raddo 500 Egil 0 4]

parametro Cloratos — Procedeu-se a

< corretivadyecorrendo a revisdo de dosagem de didxido de cloro para tratamento de adgua.

-
informacdo complementar refati\f/aiyywﬁas situagoes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Alerta de incumprimento no
v

Responsavel: Vitor Marques ‘-—-_‘W
—

F‘Jata da publicitagdo no website: 04/11/2025
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