CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS

Controlo de Qualidade de Agua Destinada ao Consumo Humano

Para efeitos do disposto no n.° 1 do artigo 32,° do D.L. n.° 69/2023, de 21 de agosto, publica-se os
resultados obtidos nas analises de verificacdo de conformidade para a qualidade de agua dos

sistemas de abastecimento publico referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2026.

O Municipio de Arraiolos realiza um programa de controlo da qualidade da agua, aprovado pela
Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos (ERSAR), que incide sobre os sistemas de
distribuicdo no concelho de Arraiolos, com colheitas regulares nos pontos estratégicos dos sistemas

de abastecimento de agua.

Em cumprimento com a legislagdo em vigor divulga-se os resultados de controlo de rotina 1 e
controlo de rotina 2 realizados nos sistemas de abastecimento de agua do concelho durante o
primeiro trimestre de 2026. Todas as andlises foram efetuadas em laboratério externo acreditado
para o efeito.

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua fornecida estéa em conformidade com

as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto..

Para constar se publica o presente e outros de igual teor que poderdo ser consultados em

https://www.cm-arraiolos.pt/servicos/aguas-e-saneamento/controlo-da-qualidade-da-agua-para-

consumo-humano/ e véo ser afixados nos lugares publicos do estilo.
Pacos de Concelho, 28 de abril de 2026
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 19 TRIMESTRE
i CONCELHO DE ARRAIOLOS
;'.‘AMARA MUNICIPAL
° DE ARRAIOLOS
ZONA DE ABASTECIMENTO: IGREJINHA 2026
Em conformidade com o disposto n°1 do artigo 32° que consta no Decreto-Lei n.® 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da
Egua da rede pﬁblicg&, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)
provado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Andliges (PCQA)
N.° Anali % = %
Parametro (unidades) superiores ‘j Cumprimento Andlises
VP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
{Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
[Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual —— mg/l 0,2 0.6 - e 3 3 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
[Sabora25°C. = 3 Fator.de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
fpH 26,5e%9,5§  Unidades pH 7,6 7.6 0 100% 1 1 100%
ICondutividad ; 2500 uS/cma20.°C 594 594 0 100% 1 1 100%
Cor : 20 'moll PiCo <5 <5 0 100% 1 1 ©100%
Turvacao 4 UNT <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
[Enterococos 0 N/100.mi 0 0 0 100% 1 1 100%
[Numero de colénias a 22°C - N/ml <1 <1 — — 1 1 100%
[Ntmero de colonias a 36 °C — N/mi — — 0 0
iClostridium perfringens 0 N/100'ml 0 0
IAluminio 200 yg/L-Al 0 0
[Aménio 0,50 mg/l NHq 0 0
JBenzo(a)pireno 0,010 Hal Q 0
Calcio — mg/i Ca — —_ 0 0
iChumbo 10 HghAPb 0 0
iCobre 2,0 mg/l Cu 0 0
[Crémio 50 pgldCr 0 0
Dureza total — mg/N CaCO; s — 0 0
Ii:ei'ro : 200 ugll Fe 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0,10 uail
Benzo(b)fluoranteno| — ug/ — —_ Q 0
Benzo(k)fluoranteno| — Hgh — — 0 0
Benzo{ghi)perileno| o Lol - o 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno) — gl —_ — 0 0
[Magnésio — mg/t Mg ; — — 0 0
[Manganés 50 uall Mn 0 0
[Nitritos 0,50 mg/l NO: 0 0
INiquel 20 g/l Ni 0 0
IOxidabilidade 5,0 mgh.Oo 0 0
Trihalometanos - total (THM): 100 Hgh
Cloroférmio —— gl — — 0 0
Bromoférmio| — pgfl = — 0 0
Bromodiclorometano — ugh — — 0 0
Dibromoclorometano — ught — S 0 0
[Raddo 500 B/l Q 0
[informagdo complementar relativa & averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas). Nao se registaram situagdes de
incumprimento do VP,
Responsavel: Vitor Marques I.Data da publicita¢do no website:28/04/2026
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DADOUS DO CUNTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA GONSUMO HUMANO NO 1° TRIMESTRE
ICONCELII0 DE ARRAIOLOS
“2AMARA MUNICIPAL
DE ARRAIOLOS
ZONA DE ABASTECIMENTO: S. PEDRO DA GAFANHOEIRA 20206
Em conformidade com o disposto n®1 do artigo 32° que consta no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da
agua da rede piblica, através de anélises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)
laprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Analises (PCQA)
N2 Anélises % %
Parametro {unidades) superiores ' Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo | Maximo do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
IEscherichia coli (E. Coli) 0 2 N/100°ml 0 0 0 100% 1 1 100%
[Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
[Desinfetante residual — mg/l 0,1 0,7 i e 1 1 100%
[Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Jsabora2s°C 3 Fator de diluicdo | <1 <1 0 100% 1 1 100%
JoH 26,5e<9,5 Unidades pH 6,8 6,8 0 100% 1 1 100%
iCondutividade 2500 WS/em a:20 °C 361 361 0 100% 1 1 100%
Cor. 20 mg/l PtCo <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacao 4 UNT <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100.ml 0 0 0 100% 1 1 100%
'ﬁﬁnero de colonias a 22°C i N/ml <1 <1 1 0% 1 1 100%
INumero de colénias 236 °C e N/mi — s 0 0
Clostridium perfringens 0 N/100.-ml 0 0
JAluminio 200 Hg/L Al [¢] 0
|JAmoénio 0,50 mg/l NHa 0 0
IBenzo(a)pireno 0,010 g/l 0 0
Calcio i ; mg/l Ca s — 0 0
iChumbo 10 ugh Pb 0 0
iCobre 2,0 mg/l Cu 0 0
[Cromio 50 HgAcr 0 0
Dureza total oot mgh CaCOs — - 0 0
JFerro 200 g/l Fe 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0,10 wai
Benzo(b)fluoranteno| — ugh — — 0 0
Benzo(k)fluor e pg/ — — 0 0
Benzo(ghi)perileno — g — e 0 0
Indeno(1,2,3<cd)pireno — ua/t — ] — 0 0
[Magnésio — ©imgh Mg — — Q 0
IManganés 50 Lo/ Mn 0 0
JNitritos 0,50 mgll NO» 0 0
INiguel 20 pg/ Ni 0 0
iOxidabilidade 5,0 mgh.O- 0 0
[Trihalometanos - total (THM): 100 ug/l
Cloroformio; — g/t — — 0 0
Bromoférmio| oy Hgh - — 0 0
Bromodiclorometano) - ugh — —— 0 0
Dibromoclorometano| -— ugi — — 0 0
Raddo 500 Ba/l 0 0

de incumprimento do VP.

[Informagédo complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nao se registaram situacoes

Responsavel: Vitor Marques

Data da publicitagdo no website: 28/04/2026




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA GONSUMO HUMANO NO 1° TRIMESTRE
ICONCELIIO DE ARRAIOLOS
" ZAMARA MUNICIPAL
DE ARRAIOLOS
s’ ZONA DE ABASTECIMENTO: VIMIEIRO 2026
{Em conformidade com o disposto n°1 do artigo 32° que consta no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificacéo da qualidade da
lagua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)
aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Analises (PCQA)
N.° Analises % %
Parametro (unidades) superiores § Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo | Maximo VP do' VP Previstas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100'ml 0 0 0 100% - 1 1 100%
IBactérias coliformes 0 N/100:ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual L mg/l 0,1 0,7 — —_ 1 1 100%
iCheiro a 25.°C 3 Fator.de diluiclo <1 <1 0 100% 1 1 100%
fSabor.a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
feH 26,5¢595]  Unidades pH 7.9 7.9 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/em:a 20.°C 726 726 0 100% 1 1 100%
Cor : 20 mg/:PiCo <5 <5 0 100% 1 1 100%
[Turvagao 4 UNT: 0,34 0,34 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100.ml 0 30 0 100% 1 1 100%
Numero de colonias'a 22 °C — N/ml <1 <1 -— = 1 1 100%
INtmero de colonias a 36 °C i N/mi i - 0 0
Clostridium perfringens 0 N/100:ml 0 0
IAluminio 200 ug/L Al 0 0
IAmonio 0,50 mg/l NHs 0 0
IBenzo(a)pireno 0,010 HoAl 0 0
[Calcio ot mgll Ca — — 0 0
IChumbo 10 pgl.Pb 0 0
Cobre 2,0 mg/l.Cu 0 0
ICromio 50 uglcCr 0 0
JDureza total — mg/l.CaCOs — e 0 0
IFerro : 200 ugll Fe 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0,10 uah
Benzo(b)fluoranteno| — g — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno| — ug/t - e 0 0
Benzo(ghi)perileno) — ugh o — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno| — Hal — — 0 0
IMagnésio — mg/l:Mg — — 0 0
[Manganés 50 ug/l Mn 0 0
[Nitritos 0,50 mg/INO, 0 0
[Niquel 20 Hg/l Ni 0 0
Oxidabilidade 5,0 mgl O 0 0
Trihalometanos - total (THM): 100 Hgh
Cloroférmio] s Hofl — — 0 0
Bromoférmio - pgh — e 0 0
Bromodiclorometano| - (Ve1l} - —— 0 0
Dibromoclorometano| - pgh - —_— 8] 0
Raddo 500 Ba/l Q 0

incumprimento do VP.

Informagio complementar relativa a averiguagao das situag6es de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): N&o se registaram situagdes de

Responsavel: Vitor Marques

Data da publicitagdo no website: 28/04/2026
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 19 TRIMESTRE
CONCEL!O DE ARRAIOLOS
~AMARA MUNICIPAL
DE ARRAIOLOS
vbg-mq ZONA DE ABASTECIMENTO: ARRAIOLOS 2026
Em conformidade com o disposto n°1 do artigo 32° que consta no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificacio da qualidade da
Iixgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)
provado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Anélises (PCQA)
N.° Anali Y% %
Parametro (unidades) superiores ‘| Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo |Maximo VP do VP Previstas | Realizadas { Realizadas
[Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 Q 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual — mg/l <0,1 0.6 — o 1 1 100%
iCheiro a 25°C 3 Fator de diluigéo <1 <1 0 100% 1 1 100%
fSabora 25°C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5¢59,5 Unidades pH 6,9 6,9 0 100% 1 1 100%
ondutividade 2500 uS/ema20°C 735 735 0 100% 1 1 100%
Cor. 20 mgfl PtCo <5 <5 0 100% 1 1 100%
[Turvagao 4 UNT <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100.ml 0 0] 0 100% 1 1 100%
INumero de colbnias a 22 °C - N/ml <1 <1 0 100% 1 1 100%
INtimero de colénias a'36 °C — N/mi i 0 0
[Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0
IAluminio 200 ug/L Al Q 0
IAménio 0,50 mg/i-NHs 0 0
[Benzo{a)pireno 0,010 ugn 0 0
Calcio = mg/i Ca — — 0 0
iChumbo 10 gl Pb 0 0
ICobre 2,0 mg/l Cu 0 0
ICromio 50 g/l Cr 0 0
IDureza tota! — mg/l:CaCOs — — 0 0
IFerro 200 ug/l Fe 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos (HAP): 0,10 ug
Benzo(b)fluoranteno| — (Tl — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno — Hg/t — — 0 0
Benzo(ghi)perileno] — g/l — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno| — Ho/l — — 0 0
Magnésio : — mg/l Mg — — 0 0
IManganés 50 Hg/l Mn 0 0
INitritos 0,50 mg/l NO; 0 0
INiquel 20 g/l Ni 0 0
Oxidabilidade 5,0 mg/l Oz 0 0
'Trihalometanos - total (THM): 100 (Vlell]
Cloroférmio, o (et} — — 0 0
Bromoférmio) — ol s -— 0 0
Bromodiclorometano) e g/l — — 0 0
Dibromoclorometano| - ug/t — o 0 0
Raddo 500 Ba/l 0 0

de incumprimento do VP.

finformacgio complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nao se registaram situagdes

Responsavel: Vitor Marques

Fata da publicitagdo no website: 28/04/2026
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CAMARA MUNICIPAL

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANGC NO
(CONCEL HO DE ARRAIOL O8

1° TRIMESTRE

DE ARRAIOLOS

i,
P

ZONA DF ABASTECIMENTO: SABUGUFIRO

2026

autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o disposto n°1 do artigo 32° que consta no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verﬁ']cag
da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

ao da qualidade da dgua

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N Al o N.° Analises (PCQA) %
= {3 0
Parametro (unidades) superiores | Cumprimento Analises
vP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
IEschenchia Goll {E. Coll) 0 T NA00 mi 0 0 100% 7 7 T00% |
Bactérias coliformes 0 N/400 mi 0 Q 100% 1 1 100%
Desinfetante residual = mall 0,5 0,5 100% 1 1 100%
iCheiroa25°C 3 Fator.de diluicgo <1 <1 100% 1 1 100%
ESabor.a25°C 3 Fator.de diluic8o <1 <1 100% 1 1 100%
pH =6,5ex585 Unidades pH 7,2 7,2 100% 1 1 100%
iCondutividade 2500 1S/em'a 20 °C 822 822 100% 1 1 100%
ICor 20 mgf PtCo <5 <5 100% 1 1 100%
[Turvagdo: 4 UNT. <0,3 <0,3 100% 1 1 100%
[Enterococos 0 N/A00 i 0 0 100% i 1 100%
Nimero de colonias a 22.°C o Nfmi <1 <1 Eoad — 1 1 100%.
Nimero de colonias a 36 °C = N/ml e — 0 0
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0
Aluminio < 200 Hg/LAl 4 0
Aménio 0,50 mg/l-NH,4 0 0
IAntimonio 5,0 g/l Sb [¢] 0
IArsénio 10 uall As 0 0
Benzeno 1.0 paf 0 0
Benzo(a)pireno 0,010 pa/i 0 0
Boro 1,0 mgll B 0 0
Bromatos 10 ug/l:BrOs 0 0
Cadmio 5,0 ug/l.Cd 0 [¢]
Calcio — mg/lCa — P 0 0
[Cianetos 50 1ol CN 0 [}
[Cloretos 250 mgfi Cl 0 0
iChumbo 10 g/l Pb 0 0
Cobre 2,0 mg/t Cu 0 [4]
[Cromio 50 HoA Cr Q 0
1,2 = dicloroetano 3.0 pg/l Q 0
Dureza total — mg/l CaCOs — 0 0
[Ferro 200 Lol Fe 0 0
Fluoretos 1,5 mghF 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 ua/l 0 o]
Benzo(b)fluoranteno —— g/l — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno; — yalt — e 0 0
Benzo(ghi)perileno — gl - e 0 0
Indeno({1,2,3-cd)pirenoj — ya/l — s Q [¢]
Magnésio — mg/l Mg = — 0 Y]
Manganés 50 g/l Mn 0 [¢]
INitratos 50 mg/i NOs 0 0
Nitritos 0,50 mg/l NO, 0 0
I'Mercario 1,0 ygf Hy 0 0
INiquel 20 ugfl Ni 0 0
IQ(_I_d_abilldade 5,0 mg/l. Oz 0 0
Pesticidas — Total ! 0,5 uglt
Atrazinaj 0.1 ughl 0 0
Desetilatrazina 0,1 ug/ 0 0
Bentazona 0,1 ug/l Q Q
Dimetoato] 0,1 ug/l 0 0
Ometoat 0,1 ugh 0 0
Diuré&oj 0,1 ughl Q 0
Isoproturio] 0,1 ugh 0 0
Linurso| 0,1 ught 0 Q
Teb 3 0,1 ug/l 0 0
Terbutilazina] 0,1 ug/l o] 4
Simazinaj 0,1 ug/l 0 0
Desetilterbutilazinal 0,1 uafl 0 0
Desetilsimazina) 0,1 U 0 0
Clorpirifogl 0,1 ug/ 0 0
Mertibuzinal 0,1 ug/l 0 0
Selénio 10 o/l Se 0 0
Sodio 200 mgf-Na 0 0
Sulfat 250 mg/l SO, 0 0
T 1 teno e Tricloroet 10 uall 0 1]
Tetracloroeteno — uall — — 0 1]
L Tricloroeteno; — wafl — — 0 0
iTrihalometanos - total (THM): 100 ugfl 0 0
Cloroférmio — ugh e — 0 0
Bromof6érmio — ug/l e e 0 0
Bromodiclorometano] — Hgll — — 0 0
Dibromoclorometanoj — g/l — e 0 0
Dose indicativa 0,10 mSy 0 0
fRadao £00 Bajl 0 0

incumprimento do VP.

-
Informagao complementar relativa & averiguacio das situagbes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Ndo se registaram situagdes de

Responsavel: Vitor Marques

Data da publicitagdo no website: 28/04/202%/' N V
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CAMARA MUNICIPAL

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
ICONCELHO DE ARRAIOLOS

1° TRIMESTRE

DE ARRAIOLOS

5 ol
G ggad

ZONA DE ABASTECIMENTO" SANTANA DO CAMPO

2026

autoridade competente (ERSAR).

IEm conformidade com o disposto n°1 do artigo 32° que consta no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificac:
da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

a0 da qualidade da agua

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Anélises (PCQA)
N.° Anali % %
Parametro (unidades) superiores | Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
T -
E herichia coli (E.-Coli) Q N/100 mi Q 0 100% 1 1 100%
[Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual ey mgit <0,1 0,7 o e 1 1 100%
(Cheiro'a:25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 100% 1 1 100%
fSabora.25°C 3 Fator de diluicao <1 <1 100% 1 1 +:100%
pH 26,58:<9,5 Unidades pH 7.2 7.2 100%: 1 1 100%
iCondutividade 2500 uSiema:20 °C 545 545 100% 1 1 100%
ICor 20 mg/l.PtCo <5 <5 100%. 1 1 100%
(Turvagdo 4 “UNT: <0,3 <0,3 100% 1 1 100%
|Enterococos 0. N/100 i 0 0 100% 1 1 100%
Namero de cold a22°C — N/mi <i <1 — — 1 1 100%
Numero de ¢olonias a 36 °C e Nimi — — 0 [¢]
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0
Aluminio 200 Pg/LAl Q 0
Amoni 0,50 mg/l NH,4 0 0
IAntimoénio 5,0 g Sb 0 4]
Arsénio 10 uglt As 0 o]
Benzeno 1,0 Hght 0 0
Benzo(a)pireno 0,010 gl 0 Q
Boro 1.0 mg/i B 0 0
Bromatos 10 ug/l BrOs 0 0
[CAdmio 50 ugh Cd Q Q
Calcio — mg/i Ca — — 0 []]
Cianetos 50 Hg/l CN 0 0
[Cloretos 250 mgfl Ct 0 0
Chumbo 10 ugh Pb 0 0
iCobre 2,0 mag/l Cu 0 0
ICromio 50 pgl Cr 0 o]
1,2 — dicloroetano 3,0 [Xell) 0 0
Dureza total - mg/l CaCOs — 0 0
l_i-_’_erro 200 Jgil Fe 0 0
Fluoretos 1,5 mgfl F 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 g/t Y] 0
Benzo{b)fluoranteno, — ughl e g 0 0
Benzo(k)fluoranteno -~ yofl — — 0 0
Benzo(ghi)perileno — uolt fans = 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno -~ poll — — 0 0
Magnésio — mg/t Mg — — 0 [¢]
Manganés 50 ugh Mn 0 0
Nitratos 50 mg/INQO; 0 0
l_Nitritos 0,50 mg/l NO, 0 0
Mercurio 1,0 g/l Hg 0 0
Niguel 20 ugf Ni 0 0
[Oxidabilidade 5,0 mg/l Oz 0 0
[Festicidas - Total * 0,5 ugfl 0 Q
Atrazinal 0,1 ug/l 0 0
Desetifatrazina 0,1 ug/l Q 0
Bentazona 0,1 ug/l Y 0
Dimetoato| 0,1 ug/l 0 0
Ometoat 0,1 ug/t 0 Q
Diurao; 0.1 ug/l [¢] 0
Isoproturdol 0,1 ugh 0 0
Linurdo) 0,1 ug/l ] 0
Tebucona?oi 0,1 ug/ 0 0
Terbutilazinaj 0,1 ug/t 0 0
Simazinaf 0,1 ugfi 0 0
Desetilterbutilazin 0,1 ug/t Q 0
Desetilsimazin 0,1 ug/l 0 0
CIorplrifoa 0,1 ug/l 0 0
Mertibuzinal 0,1 ugi 0 0
elénio : 10 uofl Se 0 0
odio: 200 mg/t Na 0 0
Sulfatos 250 mg/l SO4 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pglt 0 0
Tetracloroeteno) e pafl o wn 0 0
Tricloroeteno; — ug/t e — 0 0
Trinalometanos - total (THM): 100 ugll 0 0
Cloroférmio; — yglt — — 0 0
Bromoférmioj — j¥iell) — — 0 Q
Br diclor — g — — 0 Q
Dibromoclorometano, — ugh — — 0 0
Dose indicativa 0,10 mSv 0 0
[Radao 500 Ba/l 0 0

informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Ndo se registaram situagdes de

incumprimento do VP,

Responsavel: Vitor Marques

F)ata da publicitagdo no website: 28/04/2026
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO °
] [CONCELHO DE ARRAIOLOS 17 TRIMESTRE
CAMARA MUNICIPAL
DE ARRAIOLOS
“ﬁ:*’f ZONA DF ABASTFCIMFENTO: VALF DF PFREIRO 2026
Pty
Em conformidade com o disposto n°1 do artigo 32° que consta no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua
da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
Eutoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Analises (PCQA)
N.° Andli % s
Parametro (unidades) superiores | Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo | Maximo /] do VP Previstas | Realizadas }§ Realizadas
s - oy
Escherichia Coli.(E. Coli} [} N/100 mi 0 0 2 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual o mgll 0,1 06 = = 1 1 100%
Eheiro a25°C 3 Fator de diluicgo <1 <1 100% 1 1 100%
{Sabora25°C 3 Fator.de diluicdo <1 <1 100%: 1 1 100%
pH 26,58:29,5 Unidades pH 7.8 7.8 100% 1 1 100%
Condutividade : 2500 uS/icm'a20°C 585 585 100% 1 1 100%
iCor : 20 mght PtCo <5 <5 220 400% 1 1 100%
Turvacdo - : E 4 UNT <0,3 <0,3 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 Q 100% 1 1 100%
INamero de col6 a22°C — N/ml <1 <1 — j = 1 1 100%
i de a36°C — N/ml = — [¢] 0
iClostridium perfringens 0 N/100 mi o] 0
Aluminio 200 po/L-Al Q 0
IAmonio 0,50 mg/l NH4 0 0
ntiménio 50 yg/l Sb 0 4]
E-r_sénio 10 ngll As 0 0
IBenzeno 1,0 gl 0 0
IBenzo(a)pireno 0,010 pgh 0 0
]Boro 1.0 mg/l B 0 0
|Bromatos 10 ug/l:BrOs 0 0
ICadmio 5,0 ug/l Cd 0 Q
Calcio = mgfl Ca o et 0 [
[Cianetos 50 ug/tCN 0 0
Cloretos 250 mg/l Cl 0 Q
IChumbo 10 pgl Pb Q 0
iCobre 2,0 mg/t Cu 0 0
ICromio 50 JHgh Cr 0 [y}
1,2 = dicloroetano 3,0 ugh 0 0
Dureza total ey mg/l CaCOs — 0 4]
Ferro 200 yg/l Fe 0 [¢]
Fluoretos 1,5 mafll F Q Q
Hidrocarbonetos Aromaéticos Policicli {HAP): 0,10 g/l 0 0
Benzo{b)fluoranteno — Mg S T 0 0
Benzo(k)fluoranteno —_— ugll — | — 0 Q
Benzo{ghi)perileno — ugh — . 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno — uglt — e Q 0
|Magnésio — mgft Mg o o 0 [}]
[Manganés 50 ug/lMn 0 0
Nitratos 50 mg/l: NOs 0 0
Nitritos 0,50 mg/l NO» 0 0
Mercurio 1,0 wg/t Hg 0 [¢]
quel 20 ug/ Ni 0 0
xidabilidade 5,0 mg/t Oz 0 0
FPesticidas — Total * i 0.5 ugll
"Atrazina] 0,1 ugft Q Q0
Desetilatrazina 0,1 ug/t 0 0
0,1 ug/t 0 Q
Dimetoat 0,1 ugfl 0 0
Ometoato| 0,1 ught 0 Q
Diurédo| 0,1 ug/l 0 0
Isoproturéo 0,1 ug 0 0
Linurdo] 0,1 Ug 0 Q
Tebuconazol 0,1 g [¢] 0
‘Terbutilazinal 0,1 ug/l Q o]
Simazina 0,1 ug/l 0 Q
Desetilterbutilazina] 0,1 ug/t 0 [¢]
Desetilsimazina] 0,1 ug/t 0 Q
Clorpirifos 0,1 ug/t 9] 0
Mertibuzina 0.1 ug/l [¢] 0
Felénio 10 Lol Se ] 3
Sodio 200 mg/i Na Q 0
Sulfatos 250 ol SO4 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pght 0 0
Tetracloroeteno e wghl — — 0 0
Tricloroeteno] — ught — — 0 0
Trihalometanos - total (THM): : 100 wo/l 0 0
Cloroférmio — ugh — — 0 Q
Bromoformioj — ugil — —— 0 [¢]
Bromodic t — Y] jy - 0 0
Dibr 1 t — ug/l — — 0 0
Dose indicativa 0,10 msv 0 0
[Radgo 500 Bojl 0 0
-
Informagao complementar relativa a averiguagao das situagoes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): N3o se registaram situacdes de
incumprimento da VP.
Responsavel: Vitor Marques Data da publicitagdo no website: 28/04/2026
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qualidade da agua da rede publica, através

'Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagao da

de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua

(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Anéalises (PCQA)
N.° Anali % %
Parametro {unidades) superiores { Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
R ORS RS e s RSB
Fscherichia coli (E. Coli) 0 N/100 mil 0 0 4] 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/A00mE 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual — mgft <0,1 0.1 — — 1 1 100%
Cheiro a25°C 3 Fator de diluicao <1 <i 100% 1 1 100%
[Sabora 25°C 3 Fator de diluicdo 1 1 100% 1 1 100%
pH 26,9 e 9,5 Unidades pH 7,5 7.5 1009 1 1 100%
Condutividade 2500 1S/iecm'a20 °C 909 909 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5 <5 1009 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,3 <0,3 100% 1 1 100%
{Enterococos 0 N/100.mi 0 0 100% 1 1 100%
Niimero de colonias a 22 °C o Nim} <1 <1 — = 1 1 100%
Numero de colénias.a 36 °C o Niml — — 0 0
Clostridium perfringens 0 N/100.ml 0 0
Aluminio 200 wg/LAl 0 0
IAménio 0,50 mg/l NH4 0 0
Antiménio 5,0 Hg/l Sb Q 0
IArsénio 10 g/l As 0 0
Benzeno 1,0 ugi 0 Q
Benzo{a)pireno 0,010 ug/l 0 0
Boro 1.0 mght B 0 0
Bromatos 10 ugh BrOs 0 0
ICadmio 5,0 Lgll Cd 0 0
[Calcio = mg/l Ca o — 0 0
[Cianetos 50 Hgh CN 0 0
Cloretos 250 malt Ci 0 o]
[Chumbo 10 pal Pb 0 0
iCobre 2,0 mg/ Cu 0 0
Crémio 50 19 Cr 0 Q
1,2 = dicloroetano 3,0 Hight 9] 0
Dureza total — mg/l CaCOs — 0 0
Ferro 200 gl Fe 0 0
Fluoretos 1.5 mgfl F 0 Q
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 ug/l ¢] 0
Benzo(b)fi t - ugh - - 0 0
Benzo(k)fluorant: - ya/l ot o Q 0
Benzc::(ghi-‘perilenaI — po/l e e 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno; — Hg/l e Bons 0 Q
FMagnésio - mall Mg — — 0 0
Manganés 50 pgl Mn Q 0
Nitratos 50 mg/I'NOs 0 0
Nitritos 0,50 mg/I'NO, 0 0
fMercurio 1,0 g/l Hg 0 0
Niquel 20 yg/l Ni 0 0
Oxidabilidade 5,0 mg/t Oz 0 0
[Pesticidas — Total | 0,5 ugii 0 0
At 0,1 ugh 0 Q
Desetilatrazina 0,1 ugfl 0 Q
0,1 ug/ 0 Q
Dimetoato] . 0.1 Ugfl 0 0
Ometoato 0,1 ugll 0 0
Diurio] 0,1 ught 0 0
Isoproturdo; 0,1 ugl 0 0
Linurio] 0,1 ug/l Y] 0
Tebuconazol 0,1 ugh [¢] Q
Terbutilazin: 0,1 ugh 0 Q
Simazinal 0,1 ug/t 0 Q
Desetilterbutilazina] 0,1 ug) 0 0
Desetilsimazinaj 0,1 ug 0 Q
Clorpirifos] 0.1 ug, 0 0
Mertibuzina] 0.1 ught 0 0
[Selénio 10 -pg/l Se Q 0
6dio 200 mg/l:Na 0 0
Sulfatos 250 mg/l 804 0 0
Tetracl 1 e Tricloroet 10 ught 0 0
Tetracloroeteno — ugl — — 0 0
Tricloroetenop — ugh = — 0 0
Trihalometanos - total (THM): 100 pail 0 Q
Cloroférmio) s ualt — — 0 0
Bromoférmioj n ught - e 0 Q
Bromodiclorometano| — Hgh ~— — 0 0
Dibromocjorometano, — wafl — e 0 [¢]
Dose indicativa 0,10 mSv 4] 0
[Radao 500 B/l 0 0

Informagdo complementar relativa a averiguacéo das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): No se registaram situacdes de

incumprimento do VP.

Responsavel: VTtor Marques

F)ata da publicitagdo no website: 28/04/2026
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO °
. ICONCELHO DE ARRAIOLOS 1° TRIMESTRE
CAMARA MUNICIPAL
DE ARRAIOLOS ZONA DE ABAS TECIMENTO: SAO GREGORIO / CARRASCAL / ALDEIA DA SERRA / 2026
BARDEIRAS -
Em conformidade com o disposto n°1 do artigo 32° que consta no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da agua da
rede publica, através de anadlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
Eutoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Andlises (PCQA)
N.° Anélises % %
Parametro (unidades) superiores | Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo | Méaximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
EEscherichia coli (E. Coli) 0 N/100 ml [} 0 0 100% 1 1 100%
IBactérias coliformes : 0 N/100.ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual - ‘mig/l <0,1 0,4 - e 1 1 100%
iCheiro a25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
fSabora25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5e<95 Unidades pH 7,6 7,6 0 100% 4 1 100%
iCondutividade 2500 pS/cm a 20 °C 615 615 0 100% 1 1 100%
iCor. 20 mg/l PiCo <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <3 <3 0 100% 1 1 100%
[Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
INtimero de col6nias a 22 °C - Nimi <1 <1 - - 1 1 100%
INiimero de col6nias a 36 °C o N/l e - 0 0
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0
Aluminio : 200 Hg/L Al 0 0
Ambnio 0,50 Mgn'NH, 0 0
Antimonio 50 va/l Sb 0 0
IArsénio 10 ugll As 0 0
{Benzeno 1,0 ug/t 0 0
JBenzo(a)pireno 0,010 wgll 0 0
{ -0 1,0 mg/l B Q 0
“pwromatos 10 IgTBro, 0 0
[Cadmio 5,0 ugfl Cd 0 0
Célcio - mg/l Ca =-- - 0 0
ICianetos 50 ug/l CN 0 0
ICloretos 250 mg/l Ci 0 ¢}
Chumbo 10 ug/l Pb 0 0
iCobre 2,0 mg/l Cu 0 0
iCromio 50 ug/t Cr 0 0
1,2 — dicloroetano 3,0 palt 0 0
Dureza total - mgn Caco, - - 0 0
Ferro 200 ug/l Fe 0 [¢]
Fluoretos 15 mg/l F 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP): 0,10 uglt 0 0
Benzo(b)fluoranteno - yg/t — - 0 0
Benzo(k)fluorantenoj --- yg/l -—- -- 0 0
Benzo(ghi)perileno] - ug/! — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno - ugll — - 0 0
IMagnésio - mg/l Mg - - 0 0
IManganés 50 ug/l Mn 0 0
[Nitratos 50 MgTNU, 0 0
|Nitritos 0,50 mygiTNU, 0 0
IMerctirio 1,0 ugli Hg 0 0
Niquel 20 pgl/t Ni 0 0
iOxidabilidade 50 mginro, 0 0
JPesticidas ~ Total 0,5 ug/t 0 0
o | Clortoluréo 0,1 ug/l 0 0
5 Dimetenamida -P] 0,1 ug/i 0 0
“fSelénio 10 ug/ Se 0 0
Esédio 200 mgli Na 0 0
fSulfatos 250 mgmTsu, 0 0
iTetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgil 0 0
Tetracloroeteno; - pofi — — 0 0
Tricloroeteno - gl -— —— 0 0
Trihalometanos - total (THM): 100 pgll 0 0
Cloroférmio -— ugl! - - 0 0
Bromoférmio; —— yg/l —— e ] 0
Bromodiclorc - pg/l — Rt 0 0
Dibromoclore --- Hg/l -—- - 0 0
Dose indicativa 0,10 mSv 0 0
Raddo 500 Bag/l 0 0

informacdo complementar relativa a averiguacéo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Ndo se registaram situagdes de
incumprimento do VP.

]
Responsavel: Vitor Marques Data da publicitagdo no website: 28/04/2026 (/ & >
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